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WICHTIG

Das Gerat soll durch ein geschultes Personal montiert werden.

Um eine unfallfreie Nutzung zu gewahrleisten und die Beschadigung des Gerates zu
vermeiden, lesen Sie bitte erst sorgfaltig die Bedienungsanleitung.

Alle elektrischen Anschllisse sind bei abgeschalteter Stromversorgung auszuftihren.

Eingriffe in die Konstruktion, eigenmachtige Reparaturen oder Umstellungen, die vom
Hersteller nicht erlaubt sind, lassen die Garantie entfallen.

Das Modul kann nur an eine analoge Telefonleitung angeschlossen werden. Der Anschluss
an ein digitales Netz (z.B. ISDN) kann die an das Modul angeschlossenen Gerate
beschadigen.

Das Typenschild des Gerates befindet sich auf dem Gehauseunterteil.

In diesem Gerat wurde FreeRTOS verwendet (www.freertos.org).

Das Ziel der Firma SATEL ist standig die hochste Qualitat der Produkte zu gewahrleisten,
was zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software flhrt. Aktuelle
Informationen Uber die eingefihrten Anderungen sind auf unserer
Website https://support.satel.eu zu finden.

Hiermit erklart SATEL sp. z 0.0., dass der Funkanlagentyp GSM-X LTE der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
der folgenden Internetadresse verfuigbar: www.satel.eu/ce

In der Anleitung kdnnen Sie folgende Symbole finden:

- Achtung;
A - Warnung.



Anderungen in der Firmwareversion 1.04

Programm GX Soft Neue Programmversion (2.00) mit einer neuen grafischen Oberflache.

Funktionen Neue Funktionalitat: Moglichkeit des Betriebs mit anderen Geraten im
Rahmen des Internets der Dinge (IoT).

Ausgange Neue Option: ,Polaritat” — bestimmt die Funktionsweise des
Ausgangs.
GSM-Gateway Neuer Parameter: ,Lautstarke des GSM-Sprachkanals”™ — bestimmt

die Lautstarke fur Verbindungen, die mithilfe des Zellulartelefons des
Moduls realisiert werden.

Benachrichtigung  Moglichkeit der Benachrichtigung mithilfe der Sprachmeldung Uber
das PSTN-Netz.
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1. Einleitung

Diese Anleitung beschreibt das Modul GSM-X LTE, seine Installation und Konfiguration unter
Verwendung des Programms GX Soft. In der Anleitung wurden auch die optionalen
Komponenten des Moduls GSM-X LTE beschrieben — das Ethernetmodul
GSM-X-ETH und das Telefonmodul GSM-X-PSTN.

2. Eigenschaften

Kommunikation
e Eingebautes Telefon in Mobilfunknetzen 2G, 3G und 4G betrieben.
e Unterstitzung von zwei SIM-Karten.

e Madglichkeit der Fern-Priufung des Zustandes verfugbarer Mittel und der Glltigkeit der im
Modul installierten SIM-Karte.

e Madglichkeit, den MCC / MNC-Code des Netzbetreibers zu definieren, in das sich
das Modul einloggen soll.

e Madglichkeit der Erweiterung um Ethernet-Anschluss mithilfe des Moduls GSM-X-ETH.

e Moglichkeit der Erweiterung mithilfe des Moduls GSM-X-PSTN um zusatzliches
Ubertragungskanal fir Zwecke der Ubertragung (AUDIO-Ubertragung Uber analoge
Telefonleitung) und der Benachrichtigung (Sprachbenachrichtigung).

GSM-Gateway

e Simulation einer analogen Telefonleitung Uber die zellulare Verbindung:
— Tonwahlverfahren (DTMF).
— Information Uber die Rufnummer des Anrufers (CLIP FSK oder DTMF).

— Wechsel der Spannungspolaritat am Ausgang der Telefonleitung bei der Herstellung
der Telefonverbindung (Mdglichkeit individueller Tariferstellung von Telefonanrufen).

o Moglichkeit, Wahlsignal zu generieren.

e Maodglichkeit, in Form eines Backup-Verbindungskanals flir die analoge Telefonleitung
betrieben zu werden.

e Maodglichkeit, die Uber das Zellulartelefon des Moduls realisierten Verbindungen zu filtern.

e Madglichkeit, eine SMS von einem an den Ausgang der Telefonleitung angeschlossenen
Telefon zu senden.

Aufschaltung
e Ereignisubertragung an zwei Leitstellen.
e Mehrere Kommunikationsformate:
— SIA,
— Contact ID (CID),
— Ademco Express,
— Sil. Knight / Ademco slow,
— Radionics 1400Hz,
— Radionics 1400 with parity.
e Mehrere Ubertragungskanéle:
— GPRS/LTE,
— GSM-Sprachkanal,
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— SMS-Nachrichten,
— Ethernet-Netz (mithilfe des Moduls GSM-X-ETH),
— Telefonnetz PSTN (mithilfe des Moduls GSM-X-PSTN).

Definierung der Prioritat verschiedener Ubertragungskanale von Ereignissen.
Dual Path Reporting gemaly der Norm EN 50136 (erfordert den Anschluss des Moduls
GSM-X-ETH oder GSM-X-PSTN).

Umwandlung und Weitersendung von Ereigniscodes aus anderen Geraten (Simulation der
telefonischen Leitstelle).

Ubermittlung

Benachrichtigung Uber Ereignisse bezuglich des Moduls und aus anderen Geraten.
8 Telefonnummern zur Benachrichtigung.
Benachrichtigungsformen:

Sprachmeldungen (zellulares Netzwerk oder PSTN-Netz [erfordert den Anschluss des
Moduls GSM-X-PSTN]),

SMS-Nachrichten,

Push-Nachrichten (wenn im Mobiltelefon die GX Control App installiert ist),
CLIP (kostenlos).

Parametrierung der Sprachmeldungen mithilfe des Programms GX Soft.
Maglichkeit der Umwandlung von PAGER-Textmeldungen in SMS-Nachrichten.

Ereignisspeicher

Maoglichkeit der Speicherung bis zu 500 Uber das Modul erzeugter oder aus der Zentrale
empfangener Ereignisse.

Eingange

8 programmierbare Eingange (NO, NC).
ZustandslUberwachung externer Gerate.
Moglichkeit der Sperrung der Eingange.

Ausgange

4 programmierbare Ausgange des Typs OC.
Steuerung externer Gerate oder Signalisierung der Stérungen.

Steuerung

Steuerung der Ausgange oder Sperren der Eingange des Moduls Uber:
— Eingange,

— Telefontastatur (DTMF),

— SMS-Nachricht,

— Programm GX Soft,

— GX Control App,

— CLIP (nur Steuerung der Ausgange).

Maoglichkeit der Definierung von Telefonnummern, die zur DTMF-, SMS- oder CLIP-
Steuerung autorisiert sind.

Umfassender Betrieb mit den Zentralen INTEGRA / INTEGRA Plus

Zellulares Netzwerk als Haupt- oder Backup-Verbindungskanal.
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e Ereignisibertragung an die Leitstelle Uber das zellulare Netzwerk oder Ethernet-Netz /
PSTN-Netz (optional, nach Installation des Moduls GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN).

e Benachrichtigung Uber das zellulare Netzwerk.

e Benachrichtigung Uber das PSTN-Netz (optional, nach Installation des Moduls
GSM-X-PSTN).

e Fernparametrierung der Zentralen Uber einen Computer mit installiertem Programm
DLOADX (DatenlUbertragung Uber zellulares Netzwerk).

e Fernverwaltung des Alarmsystems Uber einen Computer mit installietem Programm
GUARDX (Datenubertragung Uber zellulares Netzwerk).

Zusammenarbeit mit der Leitstelle STAM-2
e Empfang von Ereignissen durch die Leitstelle in Form von SMS- oder CLIP-Nachrichten.
e Senden von SMS-Nachrichten uber die Leitstelle.

Betrieb im Rahmen des Internets der Dinge (IoT)

e Moglichkeit der Integration des Moduls z.B. mit Automatisierungs- und
Messdatenerfassungssystemen (GPRS-Kanal).

Bedienung mit mobilen Geraten
e Kostenlose GX Control App zur Fernbedienung des Moduls.
e Die in der App verfigbare Funktionen:
— ZustandsuUberprifung der Ein- und Ausgange,
Sperren und Entsperren der Eingange,
— Steuerung der Ausgange,
Durchsicht von Stérungen,
Durchsicht des Ereignisspeichers.

¢ Einfache und bequeme Herstellung der Fernkommunikation zwischen der GX Control App
und dem Modul dank dem SATEL Verbindungs-Setup-Service.

Konfiguration

o Kostenloses Programm GX Soft, welches ermdglicht, das Modul sowohl lokal (USB-Port)
als auch per Fernzugriff (Datenlbertragung Uber zellulares Netzwerk oder Ethernet) zu
konfigurieren.

e Einfache und bequeme Herstellung der Fernkommunikation zwischen dem Programm
GX Soft und dem Modul dank dem SATEL Verbindungs-Setup-Service.

e Moglichkeit die Einstellungen des Moduls per SMS-Nachricht zu konfigurieren.

Aktualisierung der Firmware

e Lokale Aktualisierung der Firmware uber einen an die Buchse USB MINI-B
angeschlossenen Computer.

e Fernaktualisierung der Firmware des Moduls mithilfe des Servers ,UpServ” Uber zellulares
Netzwerk oder Ethernet-Netz (optional, nach Installation des Moduls GSM-X-ETH).

LED-Dioden
e LED-Dioden, die den Zustand des Moduls signalisieren.

Stromversorgung
e Spannungsversorgung mit 12 V (£15%).
e Buchse zum Anschluss des dedizierten Netzgerates der Firma SATEL.
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3. Beispiel der Anwendung des Moduls

Erweiterte Funktionalitdt des Moduls GSM-X LTE ermoglicht seine vielfaltige Anwendung.
In diesem Kapitel wurden beispielsweise Anwendungsmaoglichkeiten beschrieben. Einige von
den Anwendungen kénnen miteinander verbunden werden.

3.1 Backup-Verbindungskanal

Die an den Ausgang der Telefonleitung angeschlossenen Gerate (Klemmen T-1 und R-1)
konnen die Telefonverbindung Uber die analoge Telefonleitung oder zellulares Netzwerk
realisieren. Sie koénnen den Hauptkanal definieren. Bei der Beschadigung des
Hauptverbindungskanals kann sich das Modul automatisch auf den Backup-
Verbindungskanal umschalten.

ALARM-

ZENTRALE GSM-X LTE
R-1 [ T-1 [ TIP [RING R-1 [ T-1 [RING] TIP
L[ L L | |

| l |

Abb. 1. Modul in Form eines Backup-Verbindungskanals betrieben.

3.2 Kontrolle / Steuerung der Gerate

Die Zustandsanderung der Eingange, an die das kontrollierte Gerat angeschlossen ist,
kann Folgendes verursachen:

e Senden des Ereigniscodes an die Leitstelle (Ubertragung: GPRS/LTE, SMS oder optional
Ethernet-Netz [nach Installation des Moduls GSM-X-ETH — Abb. 2] oder PSTN-Netz
[nach Installation des Moduls GSM-X-PSTN — Abb. 3]),

e Benachrichtigung Uber das Ereignis mithilfe einer Sprachmeldung (zellulares Netzwerk
oder PSTN-Netz [nach Installation des Moduls GSM-X-PSTN — Abb. 3]), SMS, Push-
Nachricht oder CLIP.

Die Eingange konnen auf verschiedene Art und Weise gesperrt werden: lokal (Uber einen der
Eingange des Moduls, die Tastatur eines an den Ausgang der Telefonleitung
angeschlossenen Telefons oder das Programm GX Soft) oder per Fernzugriff (mithilfe einer
SMS-Nachricht, Telefontastatur (DTMF), des Programms GX Soft oder der GX Control App).

Die an die Ausgange des Moduls angeschlossenen Gerate kdnnen auf verschiedene Art und
Weise gesteuert werden: lokal (Uber Eingange des Moduls, die Tastatur eines an den
Ausgang der Telefonleitung angeschlossenen Telefons oder das Programm GX Soft) oder
per Fernzugriff (mithilfe einer SMS-Nachricht, Telefontastatur (DTMF), CLIP-Service,
des Programms GX Soft oder der GX Control App).
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Abb. 2. Modul zur Betriebskontrolle der an die Eingange angeschlossenen Gerate und zur
Steuerung der an die Ausgange angeschlossenen Gerate (es ist das Modul GSM-X-ETH
installiert).
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3.3 Simulation der Leitstelle

ALARM-
ZENTRALE

TIP |RING

I_I_I

Ereigniscode )

*

GSM-X LTE

GPRS/LTE
SMS
AUDIO

GSM-X-ETH =

Aufschaltung:

Ethernet

R1 | T-1

I_I_I

{ Bestatigung

Aufschaltung:

ETHERNET

N~

Abb. 4. Modul zur Simulation der Leitstelle (es ist das Modul GSM-X-ETH installiert).

Das Modul kann die aus der Alarmzentrale empfangenen Ereigniscodes an die Leitstelle
Uber das zellulare Netzwerk oder optional Uber Ethernet-Netz (nach Installation des Moduls
GSM-X-ETH- Abb. 4) / PSTN-Netz (nach Installation des Moduls GSM-X-PSTN — Abb. 5)
Ubersenden. Es hangt von der Methode der Konfiguration des Moduls ab, mit welchem Kanal
der Ereigniscode Ubersendet wird.
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ia )

GSM-X-PSTN
ALARM- R-1] T-1 | TIP |RING
ZENTRALE |
1 1 Aufschaltung:
Ethernet
TIP |RING R-1 | T-1 [ TIP [RING

| | Ereigniscode ) I_I_I
< Bestatigung

Abb. 5. Modul zur Simulation der Leitstelle (es ist das Modul GSM-X-PSTN installiert).
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3.4 Umfassender Betrieb mit den Zentralen INTEGRA / INTEGRA Plus

Ein an die INTEGRA / INTEGRA Plus Zentrale angeschlossenes Modul bietet folgende
Nutzen:

Zellulares Netzwerk als Haupt- oder Backup-Verbindungskanal,

Ereignisibertragung an die Leitstelle Uber das zellulare Netzwerk oder optional Uber
Ethernet-Netz (nach Installation des Moduls GSM-X-ETH — Abb. 6), oder PSTN-Netz
(nach Installation des Moduls GSM-X-PSTN — Abb. 7),

Benachrichtigung uUber das zellulare Netzwerk, auch SMS-Benachrichtigung.
Die INTEGRA Plus Zentralen bieten zusatzlich die Funktion der Benachrichtigung mittels
SMS-Nachricht, deren Inhalt der Beschreibung aus dem Ereignisspeicher entspricht,
sodass der Errichter sie nicht zu definieren braucht),

Sprachbenachrichtigung tber das PSTN-Netz (nach Installation des Moduls GSM-X-PSTN
— Abb. 7),

Fernparametrierung der Alarmzentrale Uber einen Computer mit installiertem Programm
DLOADX (Datenubertragung Uber zellulares Netzwerk),

Fernverwaltung des Alarmsystems Uber einen Computer mit installiertem Programm
GUARDX (Datenubertragung Uber zellulares Netzwerk).

Soll die Kommunikation mit dem Modul GSM-X LTE dber die RS-232-Schnittstelle

erfolgen, dann muss in der INTEGRA / INTEGRA Plus Zentrale die Funktion der
lokalen Parametrierung ausgeschaltet werden.

Aufschaltung:
GPRSI/LTE

ATANY

SMS
AUDIO

Ubermittlung:
Sprachmeldung
I I SMS

i'.r‘

N
NSO~

S
I\ 7]

n

KNETZ

Parametrierung

BZav| Z ERWAZZN!

=3

RS-232 RS-232

GSM-X LTE

INTEGRA .
¢ GSM-X-ETH [fassrans

[ TIP [RING| | R-1] T-1 [RING] TIPi

der Alarmzentrale:
GPRS/LTE
Ethernet

TELEFONLEITUNG

Abb. 6. Mit einer INTEGRA / INTEGRA Plus Zentrale betriebenes Modul (es ist das Modul
GSM-X-ETH installiert).
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Aufschaltung:

£
X

GPRS/LTE i
SMS 4?:75;
AUDIO /s T
r:‘l
A

Parametrierung
der Alarmzentrale:
GPRS/LTE

i TSN
i VAV AW 4 me

WAy Z miwavz,
i

Ubermittlung:
Sprachmeldung
I I SMS

RS-232| | RS-232

GSM-X LTE

INTEGRA GSM-X-PSTN
R-1] T-1 [ TIP RING

Aufschaltung:
Ethernet

Ubermittlung:
Sprachmeldung

[ TIP [RING| | R-1] T-1 [RING] TIP

ANALOGE
TELEFONLEITUNG

Abb. 7. Mit einer INTEGRA / INTEGRA Plus Zentrale betriebenes Modul (es ist das Modul
GSM-X-PSTN installiert).

3.5 Betrieb mit der Leitstelle STAM-2

Ein an die Leitstelle STAM-2 angeschlossenes Modul kann die Ereignisse in Form von SMS-
und CLIP-Nachrichten empfangen. Die Leitstelle kann auch die SMS-Nachrichten Uber das

Modul senden.

LEITSTELLE

A GSM-X LTE
Ar Aufschaltung
AR CLIP RS-232

AN
L)

[~
Sava
Z\ ]

e COM
{ SMS-Nachrichten m—

Abb. 8. Mit der Leitstelle STAM-2 betriebenes Modul.

rAV \Wana

MOBI

413

2

-
n
WZaViN| Z ER\WAYZ

/

3.6 Betrieb mit PBX-Anlagen

Das Modul kann mit den PBX-Telefonanlagen als eine zusatzliche externe Leitung betrieben
werden. Solch eine Anlage ermdglicht die Verbindung mit Handynummern, was die
Einsparung der Kosten fur ausgehende Anrufe ermdglicht.

3.7 Betrieb im Rahmen des Internets der Dinge (IoT)

Uber zellulares Netzwerk (TCP) kann das Modul mit Geraten im Internet der Dinge (Internet
of Things — IoT) kommunizieren. Dies ermdglicht die Integration des Moduls z.B. mit
Automatisierungs- und Messdatenerfassungssystemen. Das Modul kann an die Gerate im
loT Informationen Uber den Zustand der Ein- und Ausgange senden. Als Antwort kann das
Modul Befehle zum Sperren/Entsperren von Eingangen und zum Aktivieren/Deaktivieren von
Ausgangen des Moduls empfangen.
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e

GSM-X LTE

Datenibertragung >

< Steuerung
loT
IN1..IN4_| OC1...0C4 v

UBERWACHTES GESTEUERTES
GERAT GERAT

Abb. 9. Betrieb des Moduls im Rahmen des Internets der Dinge (loT).

4. Beschreibung des Moduls

4.1 Elektronikplatine

7 3797 7799
oo | [eoa o mm go Q
EE J

DDDDDDDDDDDD) , o o DDDDD O

INI IN2 IN3 IN4 COM OC1 0C2 0C3 0C4 AUX +12VU COM PS

Abb. 10. Elektronikplatine des Moduls GSM-X LTE.

8NI NI 9NI GNI W03

O

Al L R-1 T-1 RING TIP

Kabel der Antenne (die Antenne ist dem Modul beigefiigt).
LED-Diode SIML1. Leuchtet, wenn die in dem Steckplatz SIM 1 installierte Karte aktiv ist.
Steckplatz zur Installation der ersten SIM-Karte.

Steckplatz zur Installation der zweiten SIM-Karte.

BO@OO

Bevor Sie die SIM-Karte in den Steckplatz einstecken, programmieren Sie zuerst im
Modul den PIN-Code der Karte (wenn die Karte die Eingabe des PIN-Codes verlangt).
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@ LED-Diode SIM2. Leuchtet, wenn die in dem Steckplatz SIM 2 installierte Karte aktiv ist.
LED-Dioden zur Anzeige des Modulzustands (siehe: ,LED-Anzeige”).

RESET-Pins zum Notfall-Update der Firmware des Moduls. Der Kurzschluss der Pins
schaltet im Modul den Starter-Modus ein, in dem das Modul die Aktualisierung der
Firmware erwartet. (siehe: ,Aktualisierung der Modulfirmware” S. 76).

RS-232-Schnittstelle.

Buchse USB MINI-B.
APS-Schnittstelle zum Anschluss eines SATEL-Netzteils (z.B. APS-612).

PRLW® Q@

Schnittstellen zum Anschluss des Moduls GSM-X-ETH (siehe: ,Installation des Moduls

GSM-X-ETH” S. 20) oder GSM-X-PSTN (siehe: ,Installation des Moduls GSM-X-PSTN”
S. 21).

Beschreibung der Klemmen
IN1...IN8 - Eingange.

COM — Masse.

OC1...0C4 — programmierbare OC-Ausgange (Trennen von der Masse / Kurzschluss mit
der Masse).

AUX — Stromversorgungsausgang +12 V DC.

+12V — Stromversorgungseingang (12 V DC £15%).

= — Schutzklemme des Telefonwahigerates (nur an den Schutzleiter (PE)
230 V AC anschliefden).

R-1, T-1 - Ausgang der analogen Telefonleitung (zum Anschluss des Telefonapparates

oder eines anderen mit dem Telefonwahlgerat ausgestatteten Gerates z.B. der
Alarmzentrale).

Bei der Herstellung der Telefonverbindung wechselt das Modul die Polaritét der
Gleichspannung am Ausgang der Telefonleitung (Klemmen R-1 und T-1). Dies erlaubt
individuelle Tariferstellung von Telefonanrufen.

RING, TIP — Eingang der analogen Telefonleitung (zum Anschluss der ankommenden
Telefonleitung [von dem Telefonieanbieter] oder des Moduls GSM-X-PSTN).

4.1.1 LED-Anzeige

_HEEN || EUNEEE | EEOOO0 e

BRI | EEDN || NEEEDU || NNEEER

Abb. 11. Beispiele von LED-Anzeigen der Zustande.

| (LED A blinkt, die anderen leuchten) — es erfolgt die Datentbertragung; Signalstarke: 3.

Il (LED B blinkt, die anderen leuchten) — Senden einer SMS-Nachricht, das Modul fuhrt eine
AUDIO-Verbindung oder CLIP-Benachrichtigung aus; Signalstarke: 4.

lIl (LEDs blinken) — Einloggen zum zellularen Netzwerk.
IV (LEDs blinken) — Einloggen zum zellularen Netzwerk ist fehlgeschlagen, keine SIM-Karte.
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V (LEDs blinken) — Einloggen zum zellularen Netzwerk ist fehlgeschlagen; falscher
PIN-Code.

VI (LEDs blinken) — Einloggen zum zellularen Netzwerk ist fehlgeschlagen; die Karte wurde
gesperrt nach drei Eingaben eines falschen PIN-Codes (zur Entsperrung der Karte ist der
PUK-Code erforderlich).

VII (LEDs blinken) — Zellulartelefon ist ausgeschaltet (siehe: Option ,SIM 1/ SIM 2” S. 34).
VIII (LEDs blinken) — Das Modul wartet auf das Hochladen der Konfigurationseinstellungen.

5. Installation

A Alle Installationsarbeiten bei abgeschalteter Stromversorgung durchfiihren.

Es wird nicht empfohlen, die Stromversorgung des Moduls ohne
angeschlossene Antenne einzuschalten.

Die Installation, an die das Modul angeschlossen werden soll, sollte mit
folgenden Elementen ausgestattet werden:

e Zweipoliger Schutzschalter mit Kontaktabstand von mindestens 3 mm.
e Gerateschutzsicherung 16 A.

Das Modul GSM-X LTE soll in geschlossenen Raumen mit normaler Luftfeuchtigkeit
installiert werden. Bei der Auswahl des Montageortes beachten Sie, dass dicke Mauern,
Metallwande usw. die Reichweite des Funksignals verringern. Es wird nicht empfohlen,
das Modul in der Nahe von Elektroinstallationen zu montieren, weil dies sein fehlerhaftes
Funktionieren verursachen kann.

5.1 Vorbereitung der Verkabelung

An den Montageort des Moduls flhren Sie Kabel, mit welchen das Modul mit anderen
Geraten verbunden wird. Die Verkabelung des Moduls soll nicht in direkter Nahe von
Schwachstromleitungen geflihrt werden, besonders nicht in der Nahe von Leitungen, welche
zur Versorgung der Gerate von einer hohen Leistung dienen (z.B. Elektromotoren).

Es wird empfohlen, ein gerades ungeschirmtes Kabel zu verwenden.

5.2 Montage des Gehauses

Das Modul GSM-X LTE wird im Gehause OPU-2B verkauft.

Das Modul kann auch in dem Gehduse OPU-4 P der Firma SATEL installiert werden.
Die Installation in diesem Gehduse wird empfohlen, wenn Sie das Ethernet-Modul
GSM-X-ETH / Telefonmodul GSM-X-PSTN auf der Elektronikplatine installieren
mdchten oder wenn das Modul (ber ein an den APS-Anschluss (z. B. APS-412)
angeschlossenes Netzteil mit Strom versorgt wird. Bei der Montage in einem OPU-4
P-Gehduse (bergehen Sie die folgende Beschreibung und folgen Sie den
Empfehlungen in der Anleitung flir dieses Gehéuse.

Losen Sie die Schrauben zur Sperrung des Deckels und nehmen Sie den Deckel des
Gehauses ab (Abb. 12).

Halten Sie das Gehauseunterteil an die Wand und markieren Sie die Montaged6ffnungen.
Bohren Sie in der Wand Lécher fur Montageduibeln.

Machen Sie in dem Gehauseunterteil Offnung / Offnungen, um die Leitungen einzufihren.
Flhren Sie die Leitungen in das Gehause ein.

=

o~ wbd
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6. Mit den Montagedibeln und Schrauben befestigen Sie das Gehauseunterteil an der
Wand. Die Montagedibeln und Schrauben sollen an die Montageflache angepasst
werden (andere beim Beton, Ziegel, Gips, usw.).

Abb. 12. Offnen des Gehauses OPU-2B.

5.2.1 Komponenten im Gehause

2 o[

3

22227

—— s

DDDDDDDDDDDD) , o -

g

7 — —
Abb. 13. Modul GSM-X LTE in dem Gehause OPU-2B.
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@ Gehauseunterteil.
@ Elektronikplatine.

@ Antenne.

@ Sabotagekontakt, der an einen der Moduleingange angeschlossen werden kann.

5.3 Installation der Antenne

Das Modul GSM-X LTE wird zusammen mit einer Antenne im Gehause verkauft. Diese
Antenne kann durch eine Antenne ersetzt werden, die an dem Gehause montiert wird oder
die in einem gewissen Abstand vom Gehause montiert werden soll. In diesem Fall wird ein
IPX-SMA-Adapter bendtigt.

Die Verwendung einer in einem bestimmten Abstand zum Gehause montierten Antenne wird
empfohlen, wenn dicke Mauern, Metallwdnde usw. am Montageort des Moduls die
Reichweite des Funksignals verringern.

Die Antenne sollte nicht parallel zu den Niederspannungsleitungen verlegt werden, da dies
den Wirkungsgrad der Antenne beeintrachtigen kann.

5.4 Anschluss der analogen Telefonleitung

A Das Modul arbeitet nur mit der analogen Telefonleitung zusammen.

SchlieBen Sie keine anderen Telefongerate zwischen dem Modul und der
ankommenden Telefonleitung an.

Benachrichtigen Sie den Benutzer liber die Anschlussweise des Moduls an das
Telefonnetz.

GSM-X LTE

= | R-1| T-1 |RING]| TIP

PE

Abb. 14. Beispiel flr den Anschluss des Moduls an eine analoge Telefonleitung
(an das Modul ist ein Telefon angeschlossen).

An die Klemmen TIP und RING schlieRen Sie die ankommende Telefonleitung an (Abb. 14).
An die Klemmen T-1 und R-1 kénnen Sie die sich im Objekt befindenden Telefongerate
(z.B. Telefon, Faxgerat) anschlieRen.

Wird im Obijekt, in dem das Modul installiert wird, der ADSL Service verwendet, ist das Modul

nach dem ADSL Splitter anzuschliel3en. Und die anderen Module, die die Telefonleitung
benutzen; sollen an das Modul angeschlossen werden (Abb. 15).

Um das Telefonwahlgerat vor der Uberspannung zu schiitzen, schlieBen Sie die Klemme —
an die Schutzleitung PE mit Netzteil 230 V AC an. Zur Ausflhrung der Verbindung benutzen
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J

Sie den Leiter mit dem Querschnitt 20,75 mm?. Die Klemme = darf nicht an den
Neutralleiter N angeschlossen werden.

Wenn zusatzlich das Modul GSM-X-PSTN installiert werden soll, siehe ,Installation des
Moduls GSM-X-PSTN” S. 21.

ALARMZENTRALE GSM-X LTE - S——
TEL EAIL\loAlll_l(_)EGI;'lEU (\[€)
1
[RING] TIP | — | R-1] T-1 [RING] TIP T
L L
. &

Abb. 15. Beispiel flur den Anschluss des Moduls an den ADSL Splitter (an das Modul ist die
Alarmzentrale angeschlossen).

5.5 Anschluss der Gerate an Ein- und Ausgange

1. An die Klemmen der Eingange schlieBen Sie die Gerate an, die Uber das Modul
kontrolliert sein sollen.

2. An die Klemmen der OC-Ausgange schlieRen Sie die Gerate an, die Uber das Modul
gesteuert werden sollen.

5.6 Verbindung der RS-232-Schnittstelle

Die gesamte Stromaufnahme der aus dem Ausgang AUX gespeisten Geréte darf
300 mA nicht lberschreiten.

0

COM COM 5 A
DSR DTR 4
RTS cTS 8—F—
RXD TXD 3—C.
| TXD RXD 2
54321 y,

L 0
10000

Abb. 16. Anschluss der RS-232-Schnittstellen des Moduls und des Computers.
Auf der linken Seite der Stecker PIN-5. Auf der rechten Seite der weibliche Stecker DB-9
von der Seite der Lotpunkte.
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Wenn das Modul mit der Alarmzentrale INTEGRA / INTEGRA Plus zusammen arbeiten soll,
verbinden Sie die RS-232-Schnittstellen des Moduls und der Zentrale. Firma SATEL bietet
den Kabel RJ/PIN5 an, der die Verbindung des Steckers PIN5 des Moduls mit der
RJ-Buchse der Zentrale ermdglicht.

Wenn das Modul mit der Leitstelle STAM-2 zusammen arbeiten soll, verbinden Sie die
RS-232-Schnittstelle des Moduls mit der Schnittstelle des Computers, in dem die Karten
installiert sind. Wenn der Computer Uber eine RS-232-Schnittstelle verfugt, stellen Sie die
Verbindung wie in Abbildung 16 dargestellt her. Wenn der Computer tber USB-Port verfugt,
verwenden Sie den USB-RS Konverter der Firma SATEL.

5.7 Anschluss der Stromversorgung und Inbetriebnahme des Moduls

Das Modul kann direkt von der Alarmzentrale, von einem Erweiterungsmodul mit Netzteil
oder von einem Netzteil gespeist werden. Firma SATEL bietet Netzgerate (z.B. APS-412) an,
die an die APS-Schnittstelle der Elektronikplatine angeschlossen werden konnen.

Bei einer Versorgungsspannung von weniger als 9,8 V wird das Modul neu gestartet.

Der Ausgangsstrom des Netzteils muss mindestens 500 mA betragen (wenn kein
Gerat vom Ausgang AUX des Moduls gespeist wird).

1. Je nach gewahlter Methode der Stromversorgung des Moduls, schlieRen Sie das Netzteil
an die APS-Schnittstelle an oder verbinden Sie die Stromversorgungsleitungen mit den
Klemmen +12V und COM (verwenden Sie dazu flexible Kabel mit dem Querschnitt
0,5-0,75 mm? oder starre Leiter mit dem Querschnitt 1-2,5 mm?).

SchlieBen Sie die Stromversorgung nicht gleichzeitig an die APS-Schnittstelle
und die Klemmen an.

2. Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls ein. Das Modul wird gestartet.

5.8 Anschluss des Computers an das Modul

Schliellen Sie den Computer an die Buchse USB Mini-B des Moduls an. Nach dem
Anschluss des Computers kdnnen Sie:

e das Modul mit dem Programm GX Soft konfigurieren. Das Programm GX Soft kdnnen Sie
von www.satel.eu herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel
,Konfiguration” (S. 22).

e Modulfirmware aktualisieren.

5.9 Montage der SIM-Karten

Im Modul kdbnnen zwei nano-SIM-Karten montiert werden.

1. Wenn die SIM-Karte(n) dies erfordern, programmieren Sie mithilfe des Programms
GX Soft den/die PIN-Code(s) (siehe: S. 34).

2. Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls aus.
3. Setzen Sie die SIM-Karte(n) in den/die Steckplatz(e) ein. (Abb. 17).

o [ (L

Abb. 17. Montage der nano-SIM-Karte.
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4. Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls ein. Das Einloggen des Telefons in das
zellulare Netzwerk kann ein paar Minuten dauern.

Sollen die Daten lber zellulares Netzwerk (ibersendet werden, dann wird empfohlen,
SIM-Karten mit einem Tarifplan zu verwenden, der an die Kommunikation M2M
(machine-to-machine) angepasst wird.

Wird ein falscher PIN-Code eingestellt, meldet das Modul eine Stérung.
Die Einstellung des richtigen PIN-Codes I6scht die Stérung.

Wird das Modul mit einem falsch eingestellten PIN-Code dreimal neu gestartet, wird
die SIM-Karte gesperrt. Um die SIM-Karte zu entsperren, setzen Sie diese in ein
Mobiltelefon ein und geben Sie den PUK-Code ein.

6. Ethernetmodul GSM-X-ETH

Das Ethernetmodul GSM-X-ETH ermoglicht die Erweiterung des Moduls GSM-X LTE
um eine Ethernet-Verbindung. Uber Ethernet kdnnen Sie:

e Ereigniscodes an die Leitstelle Ubersenden,
e mithilfe des Programms GX Soft die Einstellungen des Moduls GSM-X LTE konfigurieren,

e mithilfe des Programms DLOADX die Einstellungen der an das Modul GSM-X LTE
angeschlossenen Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus konfigurieren,

e mithilfe des Programms GUARDX die an das Modul GSM-X LTE angeschlossene Zentrale
INTEGRA / INTEGRA Plus verwalten,

e neue Firmware des Moduls GSM-X LTE oder GSM-X-ETH aus dem Aktualisierungsserver
,JUpServ” herunterladen.

6.1 Elektronikplatine

oy V|

@

-2
—®

A

O

Abb. 18. Die Elektronikplatine des Moduls GSM-X-ETH.

@ Buchse RJ-45 fur Anschluss des Moduls an Ethernet. In der Buchse sind zwei
LED-Dioden eingebaut:
grun — leuchtet, wenn die Zentrale an das Netz angeschlossen ist,
gelb — blinkt wahrend der Datenlubertragung.

@ Diode D1, die uber den aktuellen Zustand der Verbindung des Moduls mit dem
Ethernet-Netz informiert:
blinkt — das Modul kommuniziert mit dem Ethernet-Netz,
leuchtet — an die Buchse RJ-45 wurde das Ethernet-Kabel angeschlossen,
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leuchtet nicht — Ethernet-Kabel wurde getrennt oder es gibt keine Kommunikation mit
dem Ethernet-Netz.

@ Diode D2 informiert Uber den aktuellen Zustand der Verbindung zwischen dem Modul
und dem Modul GSM-X LTE:
blinkt — die Kommunikation mit dem Modul GSM-X LTE wird korrekt ausgefuhrt,

leuchtet nicht — keine Kommunikation mit dem Modul GSM-X LTE. Priufen Sie, ob die
Option ,GSM-X-ETH/PSTN” in der Registerkarte ,GSM-X-ETH/PSTN” ausgeschaltet
ist (siehe: S. 36).

6.2 Installation des Moduls GSM-X-ETH

A Das Modul ist ausschlieBlich fir die lokale Netze (LAN) bestimmt. Es kann nicht
direkt an die nicht-lokalen Rechnernetze (WAN, MAN) angeschlossen werden.
Die Verbindung mit einem nicht-lokalen Netz kann uber einen Router oder das
Modem xDSL erfolgen.

1. Mithilfe des Programms GX Soft konfigurieren Sie die Einstellungen des Ethernet-Moduls
GSM-X-ETH (siehe: S. 36).
2. Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls GSM-X LTE aus.

3. Montieren Sie das Ethernetmodul GSM-X-ETH in den Anschlissen auf der
Elektronikplatine des Moduls GSM-X LTE (Abb. 19).

4. SchlieRen Sie an die Buchse RJ-45 des Moduls GSM-X-ETH das Ethernet-Kabel an.
Verwenden Sie ein Kabel nach dem Standard 100Base-TX, identisch, wie beim
Anschluss des Computers ans Netz.

5. Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls GSM-X LTE ein.

Abb. 19. Befestigung des Moduls GSM-X-ETH auf der Elektronikplatine des Moduls
GSM-X LTE.

7. Telefonmodul GSM-X-PSTN

Das Modul GSM-X-PSTN dient zum Anschluss des analogen Telefonnetzes (PSTN), Uber
welches:

« die Ereigniscodes an die Leitstelle (ibersendet werden kénnen (AUDIO-Ubertragung).

e Uber Ereignisse benachrichtigt werden kann (Sprachmeldungen) - erforderliche
Firmwareversion des Moduls: 1.01 (oder héher).
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7.1 Elektronikplatine

O O
D1

2 DDDDLD)
O O < TIP RING T-1 R-1 O

Abb. 20. Elektronikplatine des Moduls GSM-X-PSTN.

@

@

Diode DIALER, die Uber den aktuellen Zustand des Moduls informiert:

blinkt — korrekter Betrieb des Moduls,

leuchtet nicht — keine Verbindung mit dem Modul GSM-X LTE. Prifen Sie, ob die
Option ,GSM-X-ETH/PSTN” in der Registerkarte ,GSM-X-ETH/PSTN” ausgeschaltet
ist (siehe: S. 36).

Klemmen:

J

= — Schutzklemme des Telefonmoduls (nur an den Schutzleiter (PE)
230 V AC anschliefl3en).

TIP, RING — Eingang der analogen Telefonleitung (von dem Telefonieanbieter).

T-1,R-1 — Ausgang der analogen Telefonleitung (zum Anschluss des Moduls
GSM-X LTE).

7.2 Installation des Moduls GSM-X-PSTN

Das Modul arbeitet nur mit der analogen Telefonleitung zusammen.

SchlieBen Sie keine anderen Telefongerate zwischen dem Modul und der
ankommenden Telefonleitung an.

Benachrichtigen Sie den Benutzer uber die Anschlussweise des Moduls an das
Telefonnetz.

. Mithilfe des Programms GX Soft schalten Sie die Unterstitzung des Telefonmoduls

GSM-X-PSTN (siehe: S. 36).

Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls GSM-X LTE aus.

Montieren Sie das Modul GSM-X-PSTN in den Anschlissen auf der Elektronikplatine des
Moduls GSM-X LTE (Abb. 21).

Verbinden Sie die Klemmen T-1 und R-1 des Moduls mit den Klemmen TIP und RING
des Moduls GSM-X LTE (Abb. 22).

An die Klemmen TIP und RING des Moduls schlieBRen Sie die ankommende
Telefonleitung an. Wird im Objekt der ADSL Service verwendet, ist das Modul nach dem
ADSL Splitter anzuschlie3en (Abb. 22).

Verbinden Sie die Klemmen T-1 und R-1 des Moduls GSM-X LTE mit den Klemmen TIP
und RING der Alarmzentrale (Abb. 22). An die Klemmen T-1 und R-1 der Alarmzentrale
kénnen Sie die sich im Objekt befindenden Telefone anschliel3en.
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7. An die Klemmen = der Module GSM-XLTE und GSM-X-PSTN schlieRen Sie die
Schutzleitung PE des 230 V AC Netzes an (Abb. 22). Zur Ausfuhrung der Verbindung
benutzen Sie den Leiter mit dem Querschnitt 20,75 mm?2. Die Klemmen = diirfen nicht an
den Neutralleiter N angeschlossen werden.

8. Schalten Sie die Stromversorgung des Moduls GSM-X LTE ein.

Abb. 21. Befestigung des Moduls GSM-X-PSTN auf der Elektronikplatine des Moduls
GSM-X LTE.

GSM-X LTE

GSM-X-PSTN
= | TIP |RING| T-1 | R-1

ALARMZENTRALE

ANALOGE
TELEFONLEITUNG

~_ N | = [RA] 71 [RING] TIP || |[RING[ TIP | 7-1 | R1 |

| | | |
|
DSL-SPLITTER TELEFONAPPARAT
@ ay

Abb. 22. Anschluss des Moduls GSM-X-PSTN an das Modul GSM-X LTE.

8. Konfiguration

Alle Einstellungen des Moduls kdnnen Sie mithilfe des Computers mit installiertem Programm
GX Soft konfigurieren. Erforderliche Programmversion: 2.0 (oder hoher).

Die Kommunikation zwischen dem Computer und dem Modul kann lokal (Uber USB-Port)
oder per Fernzugriff (Uber zellulares Netzwerk oder optional Uber Ethernet) erfolgen.
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Das Modul mit Werkseinstellungen kann nur lokal parametriert werden.
Die Fernparametrierung ist erst nach Konfiguration der Einstellungen bezuglich der
Kommunikation Uber zellulares Netzwerk (siehe: S. 34) oder Ethernet (siehe: S. 36) mdglich.
Die Kommunikation zwischen dem Programm und dem Modul ist verschlusselt.

Nachdem im Modul SMS-Steuerungsbefehle programmiert worden sind (siehe: ,SMS/DTMF-
Steuerung” S. 58), kénnen Sie einige Betriebsparameter des Moduls mittels SMS-
Nachrichten konfigurieren.

8.1 Beschreibung des Programms GX Soft

Der Zugriff auf das Programm kann mit dem Kennwort geschutzt werden (siehe: ,Fenster
,Einstellungen™ S. 28).

8.1.1 Startfenster des Programms

& GX Soft

GXSoft

Abb. 23. Das Fenster des Programms GX Soft nach dem ersten Start des Programms.

Das Fenster ermoglicht, die mithilfe des Programms GX Soft erstellten Projekte zu verwalten.

Icons
klicken Sie, um das Programm GX Soft zu aktualisieren. Die Taste wird
angezeigt, wenn eine neue Programmversion verfugbar ist.

klicken Sie, um ein neues Projekt mit Werkseinstellungen des Moduls
hinzuzuflgen.

‘ UPDATE |

klicken Sie, um ein Projekt mit Moduleinstellungen zu importieren.




24 GSM-X LTE SATEL

klicken Sie, um die Projekte nach den Namen anzuzeigen (der Pfeil neben dem
Icon informiert, ob die Projekte von A bis Z, oder von Z bis A angezeigt werden).
Das Icon wird angezeigt, wenn die Informationen Uber Projekte in Kurzversion
prasentiert werden.

Az

klicken Sie, um die Projekte nach dem Erstellungsdatum anzuzeigen (der Pfell
neben dem Icon informiert, ob die Projekte absteigend oder aufsteigend sortiert
werden). Das Icon wird angezeigt, wenn die Informationen Uber Projekte in
Kurzversion prasentiert werden.

klicken Sie, wenn die Information Uber Projekte in Kurzversion prasentiert werden
soll.

klicken Sie, wenn die Information Uber Projekte in erweiterter Version prasentiert
werden soll.

= klicken Sie, um das Projekt zu I6schen. Das Icon wird angezeigt, wenn Sie mit
- dem Cursor Uber das Projekt fahren.

BX GX Soft

satel® | GXsorr

GSM-X LTE (Firma 3)

Abb. 24. Das Startfenster des Programms GX Soft mit Beispielprojekten.

Suchfeld

Am oberen Rand des Fensters wird ein Suchfeld angezeigt. Wenn Sie eine Projektdatei
finden wollen:

1. Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Zeichenfolge ein, die in den Informationen
uber die Datei (z. B. im Projektnamen oder Erstellungsdatum) enthalten sein soll.

2. Klicken Sie auf ©.. Es werden Projekte angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.

Wenn Sie alle Projekte anzeigen wollen, klicken Sie im Suchfeld auf = (die in das
Feld eingegebenen Zeichen werden geldscht).
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Sortieren der Projekte

Wenn die Information Uber Projekte in der erweiterten Version dargestellt wird, wird die Liste
nach einem Klicken auf die Uberschrift einer ausgewahlten Spalte (z. B. ,Projektname”) nach
den Daten aus dieser Spalte sortiert. Im Spaltenkopf wird ein Symbol angezeigt, das Uber die
aktuelle Sortiermethode informiert (‘I — aufsteigend, ¥ - absteigend).

8.1.2 Menileiste des Programms GX Soft

Die Menuleiste wird oben im Fenster des Programms angezeigt. Die Ansicht der Menuleiste
hangt von den ausgewahlten Optionen ab.

N

’a'e'. | GXSOI-T €5 1.04.000-GSM-X LTE 20210823 [7) 4 PLAY [46] © 2021092112471 -@- uss b ﬁ Q ==
. AV

Abb. 25. Mentuleiste nach der Verbindungsaufnahme mit dem Modul.

@ Firmwareversion des Moduls (Nummer und Erstellungsdatum) und Typ des Moduls.

@ Information zur benutzten SIM-Karte, zum Pegel des zellularen Signals und Betreiber
des zellularen Netzwerkes, welches das Modul verwendet.

@ Typ des zellularen Netzes.

@ Datum und Uhrzeit nach der Uhr des Moduls (Ortszeit, unter Berlcksichtigung der
Zeitzonen). Wenn Sie mit dem Cursor Uber das Feld fahren, wird die durch die Uhr des
Moduls verwendete Uhrzeit (Universalzeit (GMT)) angezeigt.

@ Information zur Kommunikation mit dem Modul:

USB - lokale Verbindung,
SRV — Fernverbindung (zellulares Netzwerk oder Ethernet-Netz) mittels Server SATEL,
TCP — Fernverbindung (zellulares Netzwerk oder Ethernet-Netz) direkt mit dem Modul.

Wenn Sie auf den Text klicken, wird die Information Uber den Verbindungszustand
angezeigt.

Icons

klicken Sie, um Informationen Uber Stérungen anzuzeigen.
klicken Sie, um das Datum und die Uhrzeit im Modul zu aktualisieren.

klicken Sie, um die Verbindung mit dem Modul aufzunehmen. Die Taste wird
angezeigt, wenn das Programm mit dem Modul nicht verbunden ist.

klicken Sie, um die Verbindung mit dem Modul zu beenden. Die Taste wird
angezeigt, wenn das Programm mit dem Modul verbunden ist.

klicken Sie, um die Daten aus dem Modul auszulesen.

klicken Sie, um die Daten in dem Modul zu speichern. Wenn falsche Daten im
Programm eingegeben wurden (z. B. im falschen Format oder auf3erhalb des

zulassigen Bereichs), wird auf der Taste ein roter Kreis angezeigt: . Falsche
Daten werden im Modul nicht gespeichert.

0 B ERQ @ OH

klicken Sie, um eine Testubertragung an die Leitstelle zu senden.
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E klicken Sie, um die Statusleiste anzuzeigen. Die Taste ist nach der
Verbindungsaufnahme mit dem Modul verfigbar.

ﬂ klicken Sie, um das zusatzliche Menu anzuzeigen.

8.1.3 Seitenmenu

Das Seitenmenii wird auf der linken Seite des Programmfensters nach dem Offnen eines
Projektes angezeigt. In dem Menlu werden Schaltflachen angezeigt, welche die
Registerkarten zur Konfiguration der Moduleinstellungen offnen. Wenn falsche Daten in der
Registerkarte eingegeben wurden, wird auf der Schaltflache ein roter Kreis angezeigt.

8.1.4 Statusleiste

Die Statusleiste wird angezeigt, wenn Sie E anklicken.

Zustand der Eingéange
Eingang im Normalzustand. Klicken Sie, um den Eingang zu sperren.
Eingang verletzt. Klicken Sie, um den Eingang zu sperren.

Q Eingang gesperrt. Klicken Sie, um den Eingang zu entsperren.

Zustand der Ausgange
Ausgang AUS. Klicken Sie, um den Ausgang einzuschalten.
Ausgang EIN. Klicken Sie, um den Ausgang auszuschalten.

8.1.5 Zusatzliches Menu

Das zusatzliche Menu wird angezeigt, wenn Sie ﬂ anklicken. Die MenlUanzeige hangt von
dem Fensterinhalt ab.

Offnen — klicken Sie, um ein Projekt zu 6ffnen.

Speichern — klicken Sie, um die Moduldaten in eine Datei zu speichern.

Export — klicken Sie, um die Datei mit den Moduldaten zu exportieren.

Verbindung — klicken Sie, um das Fenster ,Verbindung” zu 6ffnen.

Einstellungen — klicken Sie, um das Fenster ,Einstellungen ” zu 6ffnen.

Uber Programm — klicken Sie, um die Informationen zum Programm anzuzeigen.

Fenster ,,Verbindung”

In diesem Fenster konnen Sie die Methode der Verbindungsaufnahme mit dem Modul
auswahlen:

e soll das Modul lokal tUber den Computer programmiert werden, der an die USB-Buchse
des Moduls angeschlossen ist, wahlen Sie ,USB”,

e soll das Modul per Fernzugriff Gber Server SATEL (zellulares Netzwerk oder Ethernet-
Netz, wenn das Modul GSM-X-ETH angeschlossen ist) parametriert werden, wahlen Sie
~SERVER SATEL”,

e soll das Modul per Fernzugriff (zellulares Netzwerk oder Ethernet-Netz, wenn das Modul
GSM-X-ETH angeschlossen ist) parametriert werden, aber das Modul soll sich direkt mit
dem Programm verbinden, wahlen Sie ,MODUL > GX SOFT”.

Modulschliissel — Zeichenfolge, die der Identifizierung des Moduls dient. Soll der in dem
Modul eingestellten Zeichenfolge gleich sein (siehe: ,Kommunikation” S. 41). Klicken Sie
auf Q um den SchlUssel zu sehen.
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USB

In der Registerkarte USB wird die Liste der an den Computer Uber den USB-Port

angeschlossenen Module angezeigt. Wahlen Sie aus der Liste das Modul aus, mit dem sich

das Programm verbinden soll.

Verbindung

L

ABBRECHEN

Abb. 26. Fenster ,Verbindung”: Parameter der lokalen Verbindung.

SERVER SATEL

Verbindung

86832502-426730-6

oK

L L

o

ABBRECHEN

Abb. 27. Fenster ,Verbindung”: Parameter zur Verbindung Uber Server SATEL.
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IMEI — individuelle Identifikationsnummer des Zellulartelefons des Moduls.

ID — individuelle Identifikationsnummer zur Kommunikation Uber den Server SATEL.
Die Nummer wird automatisch Uber den Server SATEL wahrend der ersten Verbindung
mit dem Server zugewiesen (bevor die Nummer zugewiesen wird, werden ,F’-Zeichen

angezeigt). Klicken Sie auf Q um die Nummer zu sehen.

MODUL > GX SOFT

Port — Nummer des Ports, an dem der Computer mit dem Programm GX Soft die vom Modul
eingehenden Anrufe abhort.

Tasten
OK — klicken Sie, um die Anderungen zu speichern.
Abbrechen — klicken Sie, um das Fenster zu schlieRen, ohne Anderungen zu speichern.

Verbindung

iisse ©

OK ABBRECHEN

Abb. 28. Fenster ,Verbindung”: Parameter zur direkten Verbindung mit dem Modul.

Fenster ,,Einstellungen”
GX Soft-Kennwort — wenn Sie das Programm vor dem Zugriff nicht autorisierter Personen

schitzen wollen, programmieren Sie das Zugangskennwort. Klicken Sie auf Q um das
Kennwort zu sehen.

GX Soft Kennwort bestitigen — geben Sie das Zugangskennwort ein, um dessen
Korrektheit zu bestatigen. Klicken Sie auf Q um das Kennwort zu sehen.
Applikationssprache — Sie kdnnen die Programmsprache auswahlen.

Tasten

GX Soft Kennwort I6schen — klicken Sie, um das Zugangskennwort zu I6schen.

OK — klicken Sie, um die Anderungen zu speichern.

Abbrechen — klicken Sie, um das Fenster zu schlieRen, ohne Anderungen zu speichern.
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EINSTELLUNGEN

Deutsch -

Abb. 29. Fenster ,Konfiguration”.

8.2 Verbindungsaufnahme zwischen dem Programm und dem Modul

Die Verbindungsaufnahme ist méglich, wenn im Modul und Programm der gleiche
,Modulschliissel” programmiert ist. Die Ausnahme ist das Modul mit
Werkseinstellungen.

8.2.1 Lokale Verbindung

1. Verbinden Sie die Buchse USB MINI-B des Moduls mit einem geeigneten Kabel mit dem
USB Port des Computers.

2. Im Startfenster des Programms 6ffnen Sie die Datei mit den Moduldaten (eine Datei mit
Werkseinstellungen oder eine zuvor gespeicherte Datei).

3. Im Fenster ,Verbindung”, in der Registerkarte ,USB” wahlen Sie das Modul, mit dem Sie
sich verbinden wollen (siehe: ,Fenster ,Verbindung™ S. 26).

) ) g ) s
4. Klicken Sie auflm in der Menluleiste.

5. Es wird das Fenster mit der Information zur Verbindungsaufnahme und mit der Frage,
ob die Daten ausgelesen werden sollen, angezeigt.

6. Klicken Sie auf ,Ja”, wenn Sie die im Modul gespeicherten Daten auslesen wollen.

8.2.2 Fernverbindung: Server SATEL

In dem Modul muss die Option ,Mit GX Soft verbinden” (siehe: ,Kommunikation”

S. 41). Werkseitig ist die Option ausgeschaltet.

1. Im Startfenster des Programms 6ffnen Sie die Datei mit den Moduldaten (eine Datei mit
Werkseinstellungen oder eine zuvor gespeicherte Datei).

2. Im Fenster ,Verbindung”, in der Registerkarte ,SERVER SATEL” konfigurieren Sie die
Einstellungen, die zur Verbindungsaufnahme Uber Server SATEL erforderlich sind
(siehe: ,Fenster ,Verbindung™ S. 26).

g
3. Kiicken Sie auflm in der Menuleiste.

4. Es wird das Fenster mit der Information zur Verbindungsaufnahme und mit der Frage,
ob die Daten ausgelesen werden sollen, angezeigt.

5. Klicken Sie auf ,Ja”, wenn Sie die im Modul gespeicherten Daten auslesen wollen.
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8.2.3 Fernverbindung: Modul > GX Soft
Der Computer mit dem Programm GX Soft muss eine offentliche IP-Adresse haben.

6.

Die Kommunikation kann Uber zellulares Netzwerk oder Ethernet-Netz erfolgen, wenn
ein Modul GSM-X-ETH an das Modul GSM-X LTE angeschlossen ist.

In dem Modul muss ein Steuerungsbefehl programmiert werden. Nach dem Empfang
des Befehls versucht das Modul, die Verbindung aufzunehmen (siehe: ,Direkte
Verbindung mit GX Soft” S. 42).

Im Startfenster des Programms 6ffnen Sie die Datei mit den Moduldaten (eine Datei mit
Werkseinstellungen oder eine zuvor gespeicherte Datei).

Im Fenster ,Verbindung”, in der Registerkarte ,Modul > GX Soft” konfigurieren Sie die
Einstellungen, die zur direkten Verbindungsaufnahme bendétigt sind (siehe: ,Fenster
,verbindung™ S. 26).

. . g . .
Klicken Sie auf IE in der Menlleiste.

Senden Sie an die Nummer der aktuell von dem Modul verwendeten SIM-Karte eine
SMS-Nachricht mit dem folgenden Inhalt:

XXXX (,xxxx” — Steuerungsbefehl zur Aufnahme der Verbindung mit dem Programm
GX Soft) — das Modul soll sich mit dem Computer verbinden, dessen Adresse in dem
Modul programmiert wurde,

xxxx=aaaa:p= (,xxxx” — Steuerungsbefehl zur Aufnahme der Verbindung mit dem
Programm GX Soft; ,aaaa” — Adresse des Computers mit dem Programm GX Soft;
.p~ — TCP-Port) — das Modul soll sich mit dem Computer, dessen Adresse in der SMS-
Nachricht angegeben wurde, verbinden. Das Modul soll den in der SMS-Nachricht
angegebenen TCP-Port zur Kommunikation verwenden. Im Modul muss die Option
.Serveradresse aus SMS” (S. 42) eingeschaltet sein.

Wenn sich das Modul mit dem Computer verbindet, wird ein Fenster mit der Information
zur Verbindungsaufnahme und mit der Frage, ob die Daten ausgelesen werden sollen,
angezeigt.

Klicken Sie auf ,Ja”, wenn Sie die im Modul gespeicherten Daten auslesen wollen.

8.3 Projekt

Die Registerkarte ermdglicht die Eingabe von Daten, die die Identifizierung des erstellten
Projekts erleichtern.

Projektname — individueller Name des Projekts.

Besitzer — Name des Projektbesitzers.

Adresse — Adressdaten des Projektbesitzers.

Kontaktnummer — Kontakttelefon zum Projektbesitzer.

Erstellt von — Name des Projektautors.

Erstellt am — Datum der Projekterstellung.

Aktualisiert am — Datum der letzten Projektanderung.

Synchronisiert — Datum des letzten Speicherns / Auslesens von Daten aus dem Modul.
Telefonnummer des Moduls (SIM 1/ SIM 2) — Telefonnummer der SIM-Karte, die im Modul

installiert wurde.

Notizen — im Projekt gespeicherte Zusatzinformationen / Notizen.

Notiz (im Modul gespeichert) —im Modul gespeicherte Zusatzinformationen / Notizen.
Firmwareversion — Firmwareversion des Moduls: Nummer und Erstellungsdatum.
Radio-Firmwareversion — Nummer der Radio-Firmwareversion.
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GSM-X-ETH/PSTN Firmwareversion — Nummer der Firmwareversion des Moduls
GSM-X-ETH oder GSM-X-PSTN, wenn es an das Modul angeschlossen ist.

GSM-X-ETH MAC - MAC-Nummer des Moduls GSM-X-ETH, wenn es an das Modul
angeschlossen ist.

IMEI — individuelle Identifikationsnummer des Zellulartelefons des Moduls.

GSM-X LTE (Firma 2)

GERATE w

EINGANGE Max Mustermann Hans Meier

AUSGANGE Adresse

FUNKTIONEN W

BENUTZER

EREIGNISSE

664103 080

Abb. 30. Registerkarte ,Projekt”.

ID — individuelle ldentifikationsnummer des Moduls zur Kommunikation via Server SATEL

(sie wird automatisch von Server SATEL zugewiesen). Klicken Sie auf Q um die

Nummer zu sehen.
= E
== — klicken Sie, um das Fenster zu o6ffnen, in dem der QR-Code angezeigt wird.

Der QR-Code enthalt die Informationen, die zur Konfiguration der Einstellungen bezlglich
der Kommunikation durch den Server SATEL erforderlich sind. Der QR-Code kann mithilfe
eines mobilen Gerates gelesen oder in eine PNG-Datei exportiert und an die Benutzer
weitergegeben werden. Der QR-Code vereinfacht die Konfiguration der Einstellungen der
GX Control-App.

Werkseinstellungen — klicken Sie, um das Modul auf die Werkseinstellungen
zurtckzusetzen. Es erscheint ein Fenster mit einer Meldung, in dem Sie bestatigen
mussen, dass Sie das Modul auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen wollen.

Durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen des Moduls werden die im

Modulspeicher gespeicherten Sprachmeldungen nicht geléscht.
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8.4 Gerate

8.4.1 Hauptplatine

Modulsprache — Sie konnen die Sprache auswahlen, die als Standardsprache fur
Beschreibungen im Modul verwendet wird. Die Namen von Eingadngen, Ausgangen,
Benutzern und Ereignisbeschreibungen werden im Programm GX Soft und in der GX
Control App in der gewahlten Sprache angezeigt, unabhangig von der Sprachversion des

Programms (siehe: ,Fenster ,Einstellungen™ S. 28) und der Applikation.

GSM-ID — Reihenfolge von bis zu 6 alphanumerischen Zeichen zur Identifizierung des
Moduls wahrend der Kommunikation mit der Leitstelle STAM-2. Die Verbindung zwischen
der Leitstelle und dem Modul kann nur dann hergestellt werden, wenn die in der Leitstelle
und in dem Modul programmierten IDs identisch sind. Werkseinstellungswert: AAAAAA.
Klicken Sie auf &2», um die Zeichenfolge zu sehen.

RS-232.Modus

INTEGRA / STAM-2 / Datenweiterleitung — ist die Option eingeschaltet, dann kann das
Modul mit der Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus, Leitstelle STAM-2 oder einem
anderen an die RS-232-Schnittstelle angeschlossenen Gerat zusammenarbeiten.

AT-Befehle — ist die Option eingeschaltet, dann kann das Modul als ein externer Modem
verwendet werden. Das Modul startet den Betrieb als ein externer Modem nach dem
Empfang des AT-Befehls, und endet den Betrieb, nachdem das DTR-Signal
verschwindet.

Schalten Sie die Option ,,AT-Befehle” nicht ein, wenn das Modul mit einer INTEGRA- |
INTEGRA Plus-Zentrale oder der Leitstelle STAM-2 (das Gerét ist an die RS-232-
Schnittstelle des Moduls angeschlossen) zusammenarbeitet.

RS-232 baud rate — Ubertragungsrate Uber die RS-232-Schnittstelle. Werkseitig ist 19200
eingestellt.

Zeit des Tel.-Leitungsausfalls — Zeit, nach der das Modul eine Stérung der analogen
Telefonleitung meldet. Sie konnen einen Wert von 0 bis 99 Minuten einstellen.
Bei der Einstellung des Wertes 0 wird das Modul keine Stérung signalisieren.

Zeit des GSM-Netzausfalls — Zeit, nach der das Modul eine Stérung des Zellulartelefons
meldet. Sie kdnnen einen Wert von 0 bis 99 Minuten einstellen. Bei der Einstellung des
Wertes 0 wird das Modul keine Stérung signalisieren.

Verzégerung bei Meldung von Problemen mit GSM-Signal — Zeit, nach der das Modul ein
Problem mit dem zellularen Signal (z.B. Uberlagerung / Stérung des Signals) meldet.
Sie kénnen einen Wert von 0 bis 30 Sekunden einstellen. Werkseitig sind 15 Sekunden
eingestellt.

Anrufzeit — Zeit, wahrend der die ankommende zellulare Verbindung durch das an den
Ausgang der Telefonleitung angeschlossene Gerat empfangen werden kann. Nach dem
Zeitablauf kann das Modul Uber die Telefontastatur (DTMF) gesteuert werden.
Das Beenden der Verbindung vor dieser Zeit wird als CLIP interpretiert. Sie kdnnen einen
Wert von 0 bis 99 Sekunden einstellen.

Es wird empfohlen, die Voicemail auszuschalten.

Zeitsynchronisierung

Das Modul verwendet die Universalzeit (GMT) und nicht die Ortszeit (Zeitzonen sind
nicht berticksichtigt).

NTP — bei eingeschalteter Option ist die Uhr in dem Modul mit dem Zeitserver synchronisiert.

GSM - bei eingeschalteter Option ist die Uhr in dem Modul mit der Zeit des Betreibers des
zellularen Netzwerkes synchronisiert.
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NTP-Server — Adresse des Zeitservers. Das Feld ist verfigbar, wenn die Option ,NTP”.
aktiviert ist. Sie konnen die IP-Adresse oder den Domanennamen eingeben.

Zeit herunterladen liber — Sie konnen einen Kanal zur Kommunikation mit dem Zeitserver
auswahlen:

GPRS - zellulares Netzwerk.

GSM-X-ETH/GPRS - Ethernet oder zellulares Netzwerk. Ethernet hat Prioritat.
Das zellulare Netzwerk wird bei fehlender Kommunikation Uber Ethernet verwendet.
GSM-X-ETH — Ethernet-Netz.

Die Kommunikation uber Ethernet ist moglich, wenn das Modul GSM-X-ETH installiert ist.
Das Feld ist verfligbar, wenn die Option ,NTP” aktiviert ist.

PROJEKT

Deutsch v

© . -
Zeitsynchronisierung
GSM e e

RS-232-Modus

NTP GSM
GSM-X-ETH/PSTN NTEGRA / STAM-2 / Datenweiterleitung H
. 0O) AT-Befehle B
EINGANGE ~ - pool.ntp.org
AUSGANGE 19édO Zelt herunterladen los
Zeit des Tel-Leitungsaustalls GSM-X-ETH/GPRS -
FUNKTIONEN v ’
0 Min
BENUTZER Zeit des GSM-Netzausfalls
2 Min
EREIGNISSE —
15 5
8 s
Verifikation der Telefonnummern Antwort auf CLIP
O KEINE MS O CLIP
[] Erlaubte Telefonnumm
""" n LIPs r
[ Ben ul
O cup T r
Testlibertragungen
Um Uhrzeit (GMT) O Alle

00:00

Abb. 31. Registerkarte ,Hauptplatine”.

Verifikation der Telefonnummern (SMS/DTMF-Steuerung und Antwort auf CLIP)

Erlaubte Telefonnummern (GSM-Gateway) — bei eingeschalteter Option ist die SMS- und
DTMF-Steuerung von Telefonnummern aus der Liste ,Erlaubte Telefonnummern” mdglich
(siehe: ,GSM-Gateway” S. 43). Das Modul kann auch eine Antwort auf CLIP von der
Telefonnummer aus der Liste senden.

Benutzertelefonnummern — bei eingeschalteter Option ist die SMS- und DTMF-Steuerung
von den Benutzertelefonnummern maoglich (siehe: ,Benutzer” S. 67). Das Modul kann eine
Antwort auf CLIP von der Benutzertelefonnummer senden.
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Keine Verifikation — bei eingeschalteter Option ist die Steuerung des Moduls von beliebiger
Telefonnummer moglich. Das Modul kann auch Antwort auf CLIP von beliebiger
Telefonnummer senden.

Antwort auf CLIP

Das Modul bietet die Funktion des Antwortens auf CLIP an. CLIP bedeutet Rufsignalisierung,
ohne dass der Anruf entgegengenommen wird (nachdem der erste Klingelton gehort wird,
soll der Horer aufgelegt werden), d.h. ohne daflr die Kosten tragen zu missen. Das Modul
erkennt die Telefonnummer des Anrufers und reagiert entsprechend.

KEINE — wahlen Sie diese Option, wenn das Modul keine Antwort auf CLIP senden soll.

SMS — wahlen Sie diese Option, wenn das Modul eine Antwort auf CLIP mithilfe einer SMS-
Nachricht senden soll.

CLIP — wahlen Sie diese Option, wenn das Modul eine Antwort auf CLIP mithilfe CLIP
senden soll.

SMS mit Modulstatus auf CLIP senden — bei eingeschalteter Option sendet das Modul als
Antwort auf CLIP eine SMS-Nachricht mit der Information Uber den Modulzustand
(siehe: S. 72). Bei ausgeschalteter Option sendet das Modul als Antwort auf CLIP eine
SMS mit dem Inhalt ,GSM-X CLIP”.

CLIP startet Testiibertragung - bei eingeschalteter Option startet CLIP die
Testubertragung.

Testlibertragungen

Um Uhrzeit (GMT) — wahlen Sie diese Option, wenn die Testubertragung tagtaglich
zu bestimmter Zeit gesendet werden soll. Geben Sie genaue Stunde und Minute an.

Alle — wahlen Sie diese Option, wenn die Testlubertragung in bestimmten Zeitabstanden
gesendet werden soll. Stellen Sie die Anzahl der Tage, Stunden und Minuten zwischen
den Ubertragungen ein.

Das Modul sendet eine Testlibertragung, wenn Sie bei der Konfiguration der
Verteilung der Modulereignisse angeben, an welche Leitstelle die Testiibertragung
gesendet werden soll (siehe: ,Verteilung der Modulereignisse”S. 52).

Wenn die Option ,Testlibertragung (ber alle Kanéle senden” (S 52) eingeschaltet ist,
erfolgt die Testiibertragung durch alle Ubertragungskanéle aus der Liste mit
der bestimmten  Reihenfolge  der  Verwendung von  Ubertragungskanélen
(siehe: ,Ubertragungsprioritét” S. 51).

8.4.2 GSM

SIGNAL DES ZELLULAREN NETZWERKES
RSSI (dBm) — Empfangssignalstarkeindikator.

SIM 1 / SIM 2 — bei eingeschalteter Option unterstitzt das Modul die gegebene SIM-Karte.
Schalten Sie die Option aus, wenn die SIM-Karte nicht benutzt werden soll.
Das Ausschalten der Option wird den unnétigen Stoérungsmeldungen der Karte vorbeugen.

PIN — PIN-Code der SIM-Karte. Klicken Sie auf Q um den Code zu sehen.

Wird ein falscher PIN-Code eingestellt, meldet das Modul nach seiner Verwendung
eine Stérung und wartet auf die Einstellung des richtigen Codes.

Wird das Modul mit einem falsch eingestellten PIN-Code dreimal neu gestartet, wird
die SIM-Karte gesperrt. Um die SIM-Karte zu entsperren, setzen Sie diese in ein
Mobiltelefon ein und geben Sie den PUK-Code ein.
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PROJEKT

SIGNAL DES ZELLULAREN NETZWERKES

HAUPTPLATINE

SIM 1 0O sim2

GSM-X-ETH/PSTN -
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EINGANGE
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Max Mustermann
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Betreiber des zellularen Metzwerkes N

Abb. 32. Registerkarte ,GSM”.

GPRS APN — Name des Zugangspunktes fur die Verbindung Internet GPRS/LTE.
Benutzer — Benutzername fur die Verbindung Internet GPRS/LTE.
Kennwort — Kennwort fur die Verbindung Internet GPRS/LTE.

DNS 1-Server / DNS 2-Server — IP-Adresse des DNS-Servers, der vom Modul verwendet
werden soll. Es wird empfohlen, die IP-Adresse des DNS-Servers einzustellen. Sie ist bei
der Datenubertragung Uber zellulares Netzwerk notwendig, wenn die Adresse des
Gerates, mit dem das Modul sich verbinden soll (Leitstelle, Computer mit installiertem
Programm GX Soft), in Form eines Namens angegeben wurde.

Die Einstellungen beziiglich der Dateniibertragung kénnen Sie beim Betreiber des

zellularen Netzwerkes einholen.

SMSC-Nummer — Rufnummer der SMS-Mitteilungszentrale (SMSC), die beim Senden der
SMS-Meldungen vermittelt. Die Nummer ist erforderlich, wenn das Modul SMS-
Nachrichten senden / empfangen soll. Sie ist normalerweise im Speicher der SIM-Karte
gespeichert und muss nicht programmiert werden. Wenn die Nummer nicht auf der SIM-
Karte gespeichert ist, geben Sie die vom SIM-Karten-Betreiber verlangte Nummer ein.

GPRS ein — schalten Sie die Option ein, wenn die Daten Uber zellulares Netzwerk
Ubertragen werden sollen. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, ist die Datenlbertragung
Uber zellulares Netzwerk nicht verfugbar.

Sperrzeit — in diesem Zeitraum ist das Umschalten auf die zweite SIM-Karte unmdglich.
Der Countdown startet nach Umschalten auf die Karte. Bei Ubertragung werden die
Ubertragungskanale, die als nachste programmiert wurden, in der Sperrzeit ausgelassen,
wenn sie Umschalten auf die zweite Karte bendétigen. Die Eingabe des Wertes 0 bedeutet,
dass sofortige Umschaltung auf die zweite SIM-Karte moglich ist.
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Rickzeit — nach dieser Zeit wird die zweite SIM-Karte verwendet. Die Eingabe des Wertes 0
bedeutet, dass Umschaltung auf die zweite SIM-Karte nicht automatisch erfolgt.

Sollen zwei SIM-Karten verwendet werden, dann soll eine der Karten als Prioritét

betrachtet werden. Es wird empfohlen, fiir diese Karte die Riickzeit 0 einzustellen.

Benachr.Anzahl pro Tag begrenzen bis — in diesem Feld kdnnen Sie die maximale Anzahl
von Ubertragungen bestimmen (GPRS/LTE, SMS, CLIP), die vom Modul pro Tag
gesendet werden. Geben Sie einen Wert von 0 bis 255 ein. Die Eingabe des Wertes 0
bedeutet, dass die Ubertragungen nicht begrenzt werden (voreingestellt: 0).

PRE-PAID-Unterstiitz.

USSD-Code Kontoprif. — der USSD-Code dient zur Prifung des Guthabens auf der
SIM-Karte. Wird der Code eingestellt, dann kann das Modul das Guthaben auf der
SIM-Karte prifen.

Min. Kontostand — minimales Guthaben auf der SIM-Karte. Wenn das Guthaben unter das

Minimum fallt:

— wird eine Stérung ausgelost,

— wenn das Modul das Guthaben auf der SIM-Karte automatisch prift, wird eine
Information zum Kontostand als SMS-Nachricht an die Telefonnummern der Benutzer
gesendet, fur welche die Option ,SMS weiterleiten” (siehe: ,Benutzer’ S. 67)
eingeschaltet ist.

Konto priifen alle — in diesem Feld kbnnen Sie angeben, alle wie viele Tage, Stunden und

Minuten das Modul das Guthaben auf der SIM-Karte prufen wird. Wenn Sie 00:00:00

eingeben, wird die Uberprufung deaktiviert.

Betreiber des zellularen Netzwerkes

Bevorzugter Netzwerktyp — Typ des Netzwerkes, in dem sich die SIM-Karte anmelden soll.
Sie kdnnen die Standardeinstellung ,Automatisch” beibehalten (das Telefon des Moduls
kann sich mit beliebigem Netzwerktyp verbinden) oder die Verbindung nur mit dem
ausgewahlten Netzwerktyp (2G, 3G oder 4G) erzwingen.

MCC/MNC - Codes des Betreibers von zellularem Netzwerk, in das sich die SIM-Karte
einloggen soll. Geben Sie nacheinander ein:

— MCC (Mobile Country Code) — Landerkennung (z.B. 262 — Deutschland),

— MNC (Mobile Network Code) — Mobilfunknetzanzahl (z.B. in Deutschland: 01,
06 — T-Mobile; 02, 04, 09 — Vodafone; 03, 05, 77 — Telefonica; 10, 60 — DB Telematik).

Beachten Sie, dass die Eingabe falscher Daten das Anmelden im zellularen Netzwerk
unmoglich machen kann. Wenn Sie den Code nicht eingeben, wird sich das Modul im Netz
des Betreibers der SIM-Karte (Option ,auto” ausgeschaltet) oder im Netz mit dem besten
Signal (Option ,auto” eingeschaltet) anmelden.

o,

' — klicken Sie auf die Schaltfliche, wenn Sie die Liste der Betreiber des zellularen
Netzwerkes herunterladen méchten. Wenn die Liste angezeigt wird, wahlen Sie einen der
verfugbaren Betreiber des zellularen Netzwerkes aus. Seine Codes werden automatisch
eingegeben.

auto — bei eingeschalteter Option, wenn sich das Modul in dem zellularen Netzwerk des
gemald MCC/MNC-Code definierten Betreibers nicht anmelden kann, meldet es sich ins
verfligbare zellulare Netzwerk an.

8.4.3 GSM-X-ETH/PSTN

GSM-X-ETH/PSTN — bei eingeschalteter Option unterstitzt GSM-X LTE das Modul
GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN.
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IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP) — wahlen Sie diese Option, wenn die IP-
Adresse des Moduls GSM-X-ETH, die Subnetzmaske und das Gateway automatisch vom
DHCP-Server heruntergeladen werden sollen.

Die folgende IP-Adresse verwenden — wahlen Sie diese Option, wenn Sie die IP-Adresse
des Moduls GSM-X-ETH, die Subnetzmaske und das Gateway manuell eingeben
mochten.

IP-Adresse — IP-Adresse des Moduls GSM-X-ETH.
Subnetzmaske — Maske des Subnetzes, in dem das Modul GSM-X-ETH betrieben ist.

Gateway — IP-Adresse der Netzwerkkomponente, Uber welche Komponenten aus dem
bestimmten lokalen Netz mit den Komponenten aus anderen Netzen kommunizieren.

PROJEKT

se automatisch beziehen

~

Die folgende IP-Adresse verwenden Q© Die folgende DNS-Serveradresse verwenden

HAUPTPLATINE ~

GSM

EINGANGE

AUSGANGE

FUNKTIONEN '
BENUTZER

EREIGNISSE

Abb. 33. Registerkarte ,GSM-X-ETH/PSTN”.

DNS-Serveradresse automatisch beziehen — wahlen Sie diese Option, wenn das Modul
GSM-X-ETH die IP-Adresse des DNS-Servers automatisch aus dem DHCP-Server
beziehen soll.

Die folgende DNS-Serveradresse verwenden — wahlen Sie diese Option, wenn Sie die IP-
Adresse des DNS-Servers manuell eingeben méchten.

DNS Server - IP-Adresse des DNS-Servers, den das Modul
GSM-X-ETH verwenden soll.

8.5 Eingange

8.5.1 Zustand

Eingang im Normalzustand. Klicken Sie, um den Eingang zu sperren.
E@ Eingang verletzt. Klicken Sie, um den Eingang zu sperren.

° Eingang gesperrt. Klicken Sie, um den Eingang zu entsperren.
Die Tasten werden angezeigt, wenn das Programm mit dem Modul verbunden ist.
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PROJEKT
Zustand
(2] GERATE v
©
e AUSGANGE
FUNKTIONEN v Einstellungen
BENUTZER =
— %
E EREIGNISSE Name Typ Sensibilitdt Wiederherstellen Sperren nach autom. Neustart nach Sperrzeit
IN1 Eingang 1 0:NC 20 ms ds 3 0:00:01 0:00:01
IN2 Eingang 2 0:NC 320 ms 4z 15 0:00:01 0:00:01
IN3 Eingang 3 0: NC 320 ms ds 15 0:00:01 0:00:01
IN4 Eingang 4 0: NC 320 ms ds 0 0:00:01 0:00:01
IN5 Eingang 5 0:NC 320 ms ds ] 0:00:01 0:00:01
ING Eingang 6 0:NC 320 ms 4z 0 0:00:01 0:00:01
IN7 Eingang 7 0: NC 320 ms ds 0 0:00:01 0:00:01
IN8 Eingang 8 0: NC 320 ms ds 0 0:00:01 0:00:01
Sperrungen
®
= N4
IN1 Eingang 1 O O o O
IN2 Eingang 2 O O 0O O
IN3 Eingang 3 O O (] (] (] O O
IN4 Eingang 4 ] O O O O O O
N5 Eingang 5 O O O O O O O
ING Eingang 6 o o o o 0O O D
IN7 Eingang 7 O o o o o O O
IN8 Eingang 8 o o o o o oo o

Abb. 34. Registerkarte ,Eingange”.

8.5.2 Einstellungen

_=5;, — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermoglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Name — individueller Name des Eingangs (bis zu 16 Zeichen).

Typ — den Eingang kénnen Sie als NC (im Normalzustand kurzgeschlossen) oder als NO
(im Normalzustand getrennt) programmieren.

Sensibilitat — Zeit, wahrend der der Eingang verletzt werden soll, damit dies von dem Modul
registriert wird. Sie kdnnen die Werte von 20 bis 5100 ms einstellen.

Wiederherstellen — Zeit, die ab dem Ende der Verletzung gemessen wird, nach der das
Modul erkennt, dass der Eingang in den Normalzustand zurtickgekehrt ist. Sie kdnnen von
4 bis 255 Sekunden einstellen.

Sperren nach — Anzahl der Verletzungen, nach denen der Eingang automatisch gesperrt
wird (Eingang wird gesperrt, wenn er wieder in den Normalzustand zurlickgekehrt ist). Sie
konnen Werte von 0 bis 15 programmieren. Der Wert 0 bedeutet, dass der Eingang nicht
gesperrt wird.

autom. Neustart nach — Zeit, nach deren Ablauf der fur den bestimmten Eingang
programmierte Zahler der Verletzungen geldscht wird. Sie kénnen von 0 bis 24 Stunden
einstellen. Der Wert 0 bedeutet, dass die Verletzungen ohne Zeitbegrenzung gezahlt
werden.
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Sperrzeit — wenn der Eingang automatisch auf bestimmte Zeit gesperrt sein soll, ist die
Zeitdauer anzugeben. Sie konnen von 0 bis 24 Stunden einstellen. Der Wert 0 bedeutet,
dass der betroffene Eingang gesperrt bleibt, bis der Benutzer ihn entsperrt.

8.5.3 Sperrungen

—=:':: — Kklicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Sie konnen den Eingang auswahlen, bei dessen Verletzung andere Eingange des Moduls
gesperrt werden. Das Ende der Verletzung des sperrenden Eingangs wird verursachen, dass
die gesperrten Eingange entsperrt werden. Jeder der Eingange des Moduls kann die
anderen 7 Eingange sperren. Die Zeilen der Tabelle zeigen die sperrenden Eingange und die
Spalten die gesperrten Eingange. Wenn die Verletzung des Eingangs einen anderen
Eingang des Moduls sperren sollte, markieren Sie das Kastchen am Schnittpunkt der
entsprechenden Zeile und Spalte.

8.6 Ausgange

8.6.1 Steuerung
Ausgang AUS. Klicken Sie, um den Ausgang einzuschalten.
Ausgang EIN. Klicken Sie, um den Ausgang auszuschalten.
Die Tasten werden angezeigt, wenn das Programm mit dem Modul verbunden ist.

8.6.2 Einstellungen
Name — individueller Name des Ausgangs (bis zu 16 Zeichen).

Betriebszeit — Zeit, fur die der Ausgang eingeschaltet wird. Die Eingabe des Wertes 0
bedeutet, dass der Ausgang nach dem Einschalten in diesem Zustand bleibt, bis er vom
Benutzer ausgeschaltet wird.

Optionen

Pulsierend — bei eingeschalteter Option pulsiert der Ausgang, wenn er aktiv ist.

Problem mit Ubertragung an LS 1/ LS 2 — wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der
Ausgang aktiviert, wenn Probleme beim Senden von Ereignissen an die Leitstelle 1 / 2
auftreten.

Telefonleitung-Storung — wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Ausgang bei
Stérung der analogen Telefonleitung aktiviert. Die Zeit, fir die das Problem auftreten
muss, damit der Ausgang aktiviert werden kann, kénnen Sie in der Registerkarte
,Hauptplatine” definieren (siehe: ,Zeit des Tel.-Leitungsausfalls” S. 32).

Storung des zellularen Netzwerkes — wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der
Ausgang aktiviert, wenn es ein Problem mit dem Einloggen in das zellulare Netzwerk gibt.
Die Zeit, fir die das Problem auftreten muss, damit der Ausgang aktiviert werden kann,
kénnen Sie in der Registerkarte ,Hauptplatine” definieren (siehe: ,Zeit des GSM-
Netzausfalls” S. 32). Das Einloggen in das zellulare Netzwerk kann fehlschlagen, wenn:

— die SIM-Karte fehlt,

— ein falscher PIN-Code eingegeben wird,

— die Antenne fehlt oder beschadigt ist,

— das zellulare Netzwerk fehlt (keine Reichweite),
das Telefon beschadigt ist.
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£8 PROJEKT
Steuerung
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= EINGANGE .
[ AUSGANGE
FUNKTIONEN v Einstellungen
BENUTZER E:,';,
EREIGNISSE Name Betriebszeit 2 7 3
OC1  Ausgang 1 24:00:00 O o O 0O O
0C2  Ausgang 2 0:01:00 O O O O O
0C3  Ausgang 3 0:01:00 O 0o 0o o o o
0C4  Ausgang 4 0:00:00 O 0o 0o o o o
Ausldsung
S
angsname ocC oc2 0C3 0c4
IN1 Eingang 1 1 EIN 3t EIN AUF ZEIT 3 EIN AUF ZEIT 1 EIN
IN2 Eingang 2 2: AUS - = 2: AUS
IN3 Eingang 3
N4 Eingang 4

Abb. 35. Registerkarte ,Ausgange”.

ETH/PSTN Stérung — wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Ausgang aktiviert,
wenn Probleme mit dem Ethernet-Netz (z.B. Stérung des Moduls GSM-X-ETH) / PSTN-
Netz (z.B. Stérung des Moduls GSM-X-PSTN) auftreten.

Problem mit Zellularnetzwerksignal — wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der
Ausgang aktiviert, wenn es ein Problem mit dem zellularen Signal (z.B. Uberlagerung /
Storung des Signals) gibt. Die Zeit, fur die das Problem auftreten muss, damit der Ausgang
aktiviert werden kann, kénnen Sie in der Registerkarte ,Hauptplatine” definieren (siehe:
,verzogerung bei Meldung von Problemen mit GSM-Signal”’ S. 32).

Polaritat — die Option bestimmt die Funktionsweise des Ausgangs. Wenn die Option
ausgeschaltet ist, ist die Funktionsweise des Ausgangs umgekehrt.

Option eingeschaltet Option ausgeschaltet
(normale Polaritat) (umgekehrte Polaritat)

Ausgang AUS mit der Masse

von der Masse getrennt
kurzgeschlossen

Ausgang EIN mit der Masse kurzgeschlossen von der Masse getrennt
Tabelle 1. Funktionsweise des Ausgangs abhangig von der Option ,Polaritat”.

8.6.3 Auslosung

E::':: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermoglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Sie kdénnen bestimmen, ob und wie die Eingange die Ausgange steuern sollen. In den
Tabellenzeilen werden die Eingange, und in den Spalten die Ausgange des Moduls
dargestellt. Wenn die Eingangsverletzung zur Anderung des Ausgangszustands flhren soll,
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wahlen Sie im Auswahlfeld am Schnittpunkt der entsprechenden Zeile und Spalte eine der
verfugbaren Varianten aus:

1
2
3

4.

5:

— der Eingang steuert nicht den Ausgang.
: EIN — Verletzung des Eingangs aktiviert den Ausgang.
: AUS — Verletzung des Eingangs deaktiviert den Ausgang.

EIN AUF ZEIT — Verletzung des Eingangs aktiviert den Ausgang fur die im Feld
.Betriebszeit” (siehe S. 39) vorprogrammierte Zeit.

UMSCHALTEN - Verletzung des Eingangs wird den Zustand des Ausgangs in den
Gegenzustand umschalten.

GEMAR EINGANG - Verletzung des Eingangs aktiviert den Ausgang und die Riickkehr
des Eingangs in den Normalzustand deaktiviert den Ausgang.

8.7 Kommunikation

PROJEKT
Kommunikation
= GERATE v
— . o
[T EINGANGE
= AUSGANGE
©
GSM-GATEWAY
==\ LEMSTELLESIMULATION Server SATEL Direktverbindung mit GX Soft
UBERTRAGUNG 101.201.0.1
= BENACHRICHTIGUNG O
65535
N EREIGNIS-CONVERTER — =
€2 SMS/DTMF-STEUERUNG GPRS v
CLIP-STEUERUNG
|
=+
DATEN-WEITERLEITUNG
FERNAKTUALISIERUNG Konfiguration iber GPRS - SIM 1 VerbindungSIM1
laT Konfiguration Gber GPRS - SIM 2 Verbindung5SIM2
Konfiguration dber Ethernet VerbindungETH
BENUTZER
Bl EREIGNISSE

Abb. 36. Registerkarte ,Kommunikation”.

M

Modulschlissel — Zeichenfolge, die der Identifizierung des Moduls dient. Sie kdnnen bis zu

16 alphanumerische Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen.
Sie konnen Leerzeichen eingeben, aber mindestens ein Zeichen soll anders als das
Leerzeichen sein. Programmieren Sie nicht denselben Schlussel fur verschiedene Module.
Die Kommunikation zwischen dem Program GX Soft und dem Modul ist méglich, wenn die
Schlussel im Programm und Modul identisch sind. Klicken Sie auf Q um den Schlissel
zu sehen.

odul — Firmwareversion des Moduls: Nummer und Erstellungsdatum.

IMEI — individuelle Identifikationsnummer des Zellulartelefons.
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ID — individuelle Identifikationsnummer zur Kommunikation Uber den Server SATEL
(automatisch Uber den Server SATEL zugewiesen). Klicken Sie auf Q um die Nummer
zu sehen.

IP-Adresse — IP-Adresse des Moduls GSM-X-ETH.

Subnetzmaske — Maske des Subnetzes, in dem das Modul GSM-X-ETH betrieben wird.

Gateway — IP-Adresse des Netzgerates, uber welches die Gerate aus einem gegebenen
lokalen Netzwerk mit den Geraten in anderen Netzwerken kommunizieren.

8.7.1 Server SATEL

Mit GX Soft verbinden — bei eingeschalteter Option kann eine Verbindung zwischen
GX Soft und dem Modul Uber den Server SATEL erfolgen.

Mit GX Control verbinden — bei eingeschalteter Option kann eine Verbindung zwischen der
GX Control App und dem Modul Gber den Server SATEL erfolgen.

Push-Benachrichtigungen — bei eingeschalteter Option kann die GX Control App per
PUSH-Benachrichtigungen Uber die Ereignisse informieren.

Vergewissern Sie sich, dass Tarifplan lhrer SIM-Karte den Anforderungen
der Kommunikation tber den Server SATEL angepasst ist (die Verbindung mit dem
Server ist die ganze Zeit aktiv).

Kanal — Sie kdnnen einen Kanal auswahlen, der fur die Kommunikation zwischen dem Modul

und dem Server SATEL verwendet wird:

GPRS - zellulares Netzwerk.

GSM-X-ETH/GPRS - Ethernet oder zellulares Netzwerk. Ethernet hat Prioritat.
Das zellulare Netzwerk wird bei fehlender Kommunikation tGber Ethernet verwendet.

GSM-X-ETH — Ethernet-Netz.

Die Kommunikation uber Ethernet ist moglich, wenn das Modul GSM-X-ETH installiert ist.

8.7.2 Direkte Verbindung mit GX Soft

Serveradresse — Adresse des Computers mit installiertem Programm GX Soft. Es soll eine
offentliche Adresse sein. Sie kdnnen entweder eine [P-Adresse oder einen
Doméanennamen eintragen.

Port — Nummer des TCP-Ports, der zu direkter Kommunikation zwischen dem Modul und
einem Computer mit installiertem Programm GX Soft dient. Sie kénnen die Werte
von 0 bis 65535 eintragen (O=ausgeschaltet).

Serveradresse aus SMS — ist die Option eingeschaltet, dann kann in der eingehenden SMS
die Adresse des Servers, mit dem das Modul sich verbinden soll, und die Nummer des
Ports eingegeben werden. Wird die Adresse nicht eingegeben, dann verbindet sich das
Modul mit dem Computer, dessen Adresse im Modul eingestellt wurde.

SMS-Funktion — Funktion, die nach Empfang des Steuerungsbefehls aktiviert wird.
Die Funktionen werden verwendet, um die Verbindung zwischen dem Modul und dem
Programm GX Soft herzustellen:

Konfiguration liber GPRS - SIM 1 — per zellulares Netzwerk tber die SIM1-Karte.
Konfiguration liber GPRS - SIM 2 — per zellulares Netzwerk Uber die SIM2-Karte.

Konfiguration uber Ethernet — Uber Ethernet-Netz (wenn das Modul GSM-X-ETH
installiert ist).

SMS-Befehl — Steuerungsbefehl, dessen Versenden in einer SMS-Nachricht die Verbindung
zwischen dem Modul und dem Programm GX Soft initiiert. Sie konnen bis zu 16
alphanumerische Zeichen ohne Leerzeichen eintragen (Ziffern, Buchstaben und
Sonderzeichen).
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Inhalt der Steuerungsbefehle soll unterschiedlich sein.
Inhalt eines Befehls soll sich im Inhalt keines anderen Befehls befinden.

In der SMS Nachricht kbnnen Sie die Adresse des Computers, mit dem sich das
Modul verbinden soll, und die Nummer des TCP-Ports, der zur Kommunikation benutzt
werden soll, eintragen.

8.8 GSM-Gateway

PROJEKT 3SM als primare Telefonleit m=]
GSM als primare Telefonleit ")
GERATE v

1 646 585 393
EINGANGE

AUSGANGE

o KOMMUNIKATION 152—37 . 7 E%
- 1 678 901 234
=) LEITSTELLE-SIMULATION 5
— :
BENACHRICHTIGUNG
EREIGNIS-CONVERTER I
SMS/DTMF-STEUERUNG 102
CLIP-STEUERUNG 999
DATEN-WEITERLEITUNG
FERNAKTUALISIERUNG o 12
loT

BENUTZER 13

EREIGNISSE

17

Abb. 37. Registerkarte ,GSM-Gateway”.

GSM als primare Telefonleit. — bei eingeschalieter Option iSt das Zellularielefon des Moduls
das Hauptverbindungskanal fur die an den Ausgang der Telefonleitung angeschlossenen
Gerate. Wenn die Option ausgeschaltet ist, dann ist die analoge Telefonleitung das
Hauptverbindungskanal.

Beliebige Nummern fur GSM — bei eingeschalteter Option kann die Verbindung Uber das
integrierte Zellulartelefon mit beliebigen Rufnummern realisiert werden. Ist die Option
ausgeschaltet, dann kann sich das Zellulartelefon nur aus den und mit den Nummern
verbinden, deren erste Ziffern oder die ganzen Nummern im Modul eingestellt sind
(siehe: ,Erlaubte Telefonnummern” S. 46).

FLASH schaltet GSM [/ Tel.Leit. um — bei eingeschalteter Option kann vom
Hauptverbindungskanal in den Backup-Verbindungskanal mithilfe der FLASH-Taste des
an den Ausgang der Telefonleitung angeschlossenen Telefons umgeschaltet werden.
Die Bestimmung des Hauptverbindungskanals ist mit der Option ,GSM als primare
Telefonleit.” moglich. In dem Beispiel in Abbildung 38 wird die analoge Telefonleitung als
Hauptverbindungskanal verwendet. Wenn nach dem Abheben des Hoérers vor dem
Wahlen der Rufnummer die FLASH-Taste gedrickt wird, wird der Backup-
Verbindungskanal, also das Zellulartelefon (Abb. 38-I1), verwendet.
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Abb. 38. Umschaltung vom Hauptverbindungskanal in den Backup-Verbindungskanal mithilfe
der Taste FLASH.

Leitung bei Storung umschalten — wenn diese Option eingeschaltet ist, schaltet das Modul
bei einer Stérung des Hauptverbindungskanals automatisch auf den Backup-
Verbindungskanal um.

Spannung der Tel.Leit. bei GSM-Storung aus — wenn diese Option eingeschaltet ist,
schaltet das Modul bei einer Stérung des Zellulartelefons die Spannung am
Telefonleitungsausgang aus.

Routingsignal generieren — ist die Option eingeschaltet, dann wird die
Verbindungsherstellung akustisch signalisiert.
FLASH-Prafix — Reihenfolge von bis zu 16 Ziffern, die zur Umschaltung vom

Hauptverbindungskanal in den Backup-Verbindungskanal dienen. Die Bestimmung des
Hauptverbindungskanals ist mit der Option ,GSM als primare Telefonleit.” moglich. In dem
Beispiel in Abbildung 39 wird die analoge Telefonleitung als Hauptverbindungskanal
verwendet. Wenn der Rufnummer, an die die Zentrale anruft, ein Prafix vorangestellt ist
(eine Ziffernfolge auf schwarzem Hintergrund — Abb. 39-ll), wird der Backup-
Verbindungskanal, also das Zellulartelefon, verwendet. In der Alarmzentrale
programmieren Sie nach dem Prafix und vor den Telefonnummern zwei Pausen, indem
Sie 2 Zeichen E oder F eingeben.
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Abb. 39. Umschaltung vom Hauptverbindungskanal in den Backup-Verbindungskanal mithilfe
des ,FLASH-Prafixes”.

CLIP Standard (Tel.Leit.) — das Modul verfigt Uber die Funktion der Identifizierung der
Telefonnummer des Anrufers. Zur Auswahl haben Sie folgende Optionen:

— - [Funktion ausgeschaltet];

- FSK;
— DTMF.

Lautstarke des GSM-Sprachkanals — Sie kdnnen die Lautstarke flr die Verbindungen
wahlen, die mithilfe des Zellulartelefons des Moduls realisiert werden.

8.8.1 Umwandlung von PAGER in SMS
PAGER-Stellennummer — nach dem Anwahlen der Nummer durch das an den Ausgang der

Leitstelle angeschlossene Gerat wird das Modul

die PAGER-Station simulieren.

Der restliche Teil der angewahlten Nummer wird als Handy-Nummer angesehen.
An die Handy-Nummer wird eine PAGER-Nachricht in Form einer SMS gesendet.
Die Nummer der PAGER-Station kann maximal aus 16 Ziffern bestehen.
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Die eingestellte Nummer muss einzigartig sein und darf mit keiner anderen im Modul
eingestellten Nummer gleich sein.

SMS-Prafix — Reihenfolge von bis zu 16 Zeichen, die vor der Nummer des Zellulartelefons
platziert wird, an welche die SMS-Nachricht gesendet werden soll. Dies erlaubt,
die Vorwahl vor der Telefonnummer hinzuzufugen.

8.8.2 PSTN in GSM Prafix

Prafix zum Hinzufliigen — Reihenfolge von bis zu 16 Zeichen, die im Falle der Simulation
einer analogen Telefonleitung unter Verwendung der zellularen Verbindung vor der
Telefonnummer platziert wird. Dies erlaubt, die Vorwahl vor der Telefonnummer
hinzuzuflgen.

8.8.3 Telefonnummern

| Die Telefonnummer kann maximal 16 Ziffern enthalten.

Ausgehende Nummern

Sie kénnen 4 Telefonnummern programmieren. Wenn die gewahlte Rufnummer mit der
Ausgangsnummer gleich ist, dann wird das Modul nach dem Auswahlen der letzten Ziffer der
Ausgangsnummer zur Konvertierung der nachstehenden Ziffern Gbergehen. Es wird sich
uber das Zellulartelefon mit der Nummer verbinden, die nach der Ausgangsnummer
eingegeben wird.

Erlaubte Telefonnummern

Sie kdnnen bis zu 64 Telefonnummern programmieren, aus denen und an die man Uber das
Zellulartelefon anrufen kann. Sie koénnen die gesamte Telefonnummer (mit der
Landesvorwahl, z.B. +49 fir Deutschland, +43 fiir Osterreich, +41 fiir die Schweiz) oder nur
einen Teil davon programmieren. Maximal funf Zeichen (fortlaufende Ziffern aus einem
beliebigen Teil der Nummer, einschlieB3lich des Zeichens ,+”) werden als Teil der Nummer
angesehen. 6 und mehr Zeichen werden vom Modul als die gesamte Telefonnummer
interpretiert.

8.9 Leitstelle-Simulation

Leitstelle-Simulation — wenn die Option eingeschaltet ist, kann das Modul die
Ereigniscodes von dem an den Telefonleitungsausgang angeschlossenen Gerat
empfangen (das Modul simuliert die Leitstelle).

Ereignispufferung — wenn diese Option eingeschaltet ist, wird jedes Ereignis, das das
Modul von der Alarmzentrale empfangt, im Ereignisspeicher des Moduls gespeichert und
sofort nach Empfang bestatigt. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, werden Ereignisse
von der Alarmzentrale nicht im Ereignisspeicher des Moduls gespeichert und das
empfangene Ereignis wird erst bestatigt, wenn das Modul eine Bestatigung des Empfangs
des Ereignisses von der Leitstelle erhalt.

Leitstelle 1 (ST1) / Leitstelle 2 (ST2)

Ubertragungsformat — Format, in dem Ereigniscodes an die Leitstelle gesendet werden.
Es stehen folgende Formate zur Verfugung: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco
slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with parity.

ID automatisch herunterladen — schalten Sie diese Option ein, wenn das Modul zu eigenen
Ubertragungen die ID der Zentrale verwenden soll. Es wird nicht empfohlen, die Option zu
aktivieren, wenn die Zentrale zur Ubertragung mehrere IDs benutzt (beim Senden des
Ereigniscodes bezlglich des Moduls wird die zuletzt von der Zentrale benutzte ID
verwendet, d.h. dass Ereignisse bezuglich des Moduls mit verschiedenen IDs gesendet
werden kdnnen).
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Abb. 40. Registerkarte ,Leitstelle-Simulation”.

Heruntergeladene ID ersetzen — schalten Sie diese Option ein, wenn das Modul nach dem
Empfang des Ereigniscodes von der Alarmzentrale und vor dem Senden des Codes an die
Leitstelle, die ID aus dem Code mit den Zeichen aus dem Feld ,Modul-ID” ersetzen soll
(siehe: Registerkarte ,Ubertragung” S. 49).

Tel.Nr. der Leitstelle — nachdem das an den Ausgang der Telefonleitung angeschlossene
Gerat diese Nummer anwahlt, wird das Modul die Ereigniscodes empfangen. Wenn im
Modul die Option ,Ubertragung” (S. 48) aktiviert ist, kdnnen die empfangenen Codes an
die Leitstelle weitergeleitet werden. Die Methode der Ubertragung wird durch die Auswahl
entsprechender Ubertragungskanale bestimmt — siehe: ,Ubertragungsprioritat” S. 51.

Die eingestellte Nummer muss einzigartig sein und darf mit keiner anderen im Modul

eingestellten Nummer gleich sein.

[Bestdatigung] - Konfigurationsweise der Parameter ,Dauer der Bestatigung”
und ,Verzogerung der SIA-Bestatigung”.

Benutzerdefinierte Einstellungen — Sie kdnnen die Parameter manuell konfigurieren.

Typische Einstellungen — die Parameter werden automatisch entsprechend den
Anforderungen des gewahlten Ubertragungsformats konfiguriert
(,Ubertragungsformat”).

[Alarmzentrale] — die Parameter werden automatisch entsprechend den Anforderungen
der gewahlten Alarmzentrale konfiguriert.

Dauer der Bestatigung — Zeitdauer des Uber das Modul erzeugten Signals zur Bestatigung
des empfangenen Ereignisses von der Alarmzentrale. Der eingegebene Wert muss dem in
der Alarmzentrale ausgewahlten Ubertragungsformat entsprechen. Sie kénnen einen Wert
von 0 bis 9999 ms einstellen (voreingestellt: 0 ms). Die Programmierung des Wertes 0
bedeutet, dass die Dauer der Bestatigung entsprechend dem in der Alarmzentrale
gewahlten Formatstandard programmiert wird.
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Verzogerung der SIA-Bestatigung — Zeit, um die sich die Empfangsbestatigung eines
Ereignisses im SIA-Format durch das Modul verzogert. Der eingegebene Wert muss den
Einstellungen der Alarmzentrale entsprechen. Sie kénnen von 0 bis 9999 ms
(voreingestellt: 0 ms) programmieren. Die Programmierung des Wertes 0 bedeutet, dass
die Zeit, um die die Quittierung verzogert wird, gemal® dem SlA-Format-Standard
programmiert wird.

Umwandlung

FUr Ereignisse im Format Ademco Express und Contact ID kdnnen Sie folgende Optionen
wahlen:

0 in A in ID konvertieren — bei eingeschalteter Option konvertiert das Modul 0 in A im ID
des Ereignisses, das an die Leitstelle gesendet wird.

A in 0 in ID konvertieren — bei eingeschalteter Option konvertiert das Modul A in O im ID
des Ereignisses, das an die Leitstelle gesendet wird.

0 in A im Ereignis konvertieren — bei eingeschalteter Option konvertiert das Modul 0 in A
im Ereigniscode, der an die Leitstelle gesendet wird.

A in 0 im Ereignis konvertieren — bei eingeschalteter Option konvertiert das Modul A in O
im Ereigniscode, der an die Leitstelle gesendet wird.

Informationen

Modus/Zustand der Tel.Leitung — Informationen Uber den aktuellen Betrieb des
Telefonleitungsausgangs.
Daten der Tel.Leitung — Information dariber, welche Daten aktuell von dem an den

Telefonleitungsausgang angeschlossenen Gerat empfangen werden.

8.10 Ubertragung

Das Modul kann die Ereigniscodes an die Leitstelle Uber folgende Ubertragungskanale
senden:

e GPRS/LTE (unter Verwendung der Karte SIM 1/SIM 2),

e SMS-Nachrichten (Modul bekommt keine Bestatigung, dass Ereigniscode empfangen
wurden),

e GSM-Sprachkanal (wegen der Verformungen, die wahrend der Ubertragung von
Ereigniscodes auftreten konnen, wird es nicht empfohlen, diesen Ubertragungskanal zu
benutzen),

e Ethernet-Netz (optional, mithilfe des Moduls GSM-X-ETH),

e PSTN-Netz (optional, mithilfe des Moduls GSM-X-PSTN).

Der Anschluss des optionalen Elements GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN an das Modul
ermoglicht Dual Path Reporting gemaf der Norm EN 50136.

Wenn die Option ,Ereignispufferung” nicht eingeschaltet ist, haben Ereignisse, die das
Modul von der am analogen Telefonleitungsausgang angeschlossenen Alarmzentrale
empfangt, héhere Prioritat als vom Modul erzeugte Ereignisse und ihre Codes werden
an die Leitstelle als erste gesendet.

Ubertragung — bei eingeschalteter Option kann das Modul Ereigniscodes an die Leitstelle
senden. Diese Option gqilt fur Ereignisse, die das Modul von einem an den
Telefonleitungsausgang angeschlossenen Gerat empfangt, und Ereignisse, die vom Modul
generiert werden.

Ubertragungsmodus — Weise, auf welche Ereigniscodes an Leitstellen gesendet werden:
Nur Stelle 1 — die Ereigniscodes werden nur an die Leitstelle 1 gesendet.
Nur Stelle 2 — die Ereigniscodes werden nur an die Leitstelle 2 gesendet.
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Stelle 1 und Stelle 2 — die Ereigniscodes werden an die beiden Leitstellen gesendet

(das Modul muss eine Empfangsbestatigung von beiden Leitstellen erhalten).

Stelle 1 oder Stelle 2 — das Modul versucht, den Ereigniscode an die Leitstelle 1,
und beim Scheitern — an die Leitstelle 2 zu senden.

Leitstelle 2 Gbernimmt Verbindungstest von Leitstelle 1 — bei eingeschalteter Option,
wenn das Modul wahrend des Verbindungstests keine Verbindung zur Leitstelle 1
herstellen kann, testet es die Verbindung mit der Leitstelle 2. Diese Option kann
eingeschaltet werden, wenn fur beide Leitstellen im Feld ,IP-Format / -Protokoll” das
Format SIA-IP gewahlt wurde (siehe: S. 49).
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Abb. 41. Registerkarte ,Ubertragung”.

Leitstelle 1 (ST1) / Leitstelle 2 (ST2)

Ubertragungsformat — Format, in dem Ereigniscodes an die Leitstelle gesendet werden.
Es stehen folgende Formate zur Verfugung: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco
slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with parity. Wenn im Modul die Option
,Leitstelle-Simulation” (S. 46) aktiviert ist, kann das Feld nicht bearbeitet werden. In dem
Feld wird dann die Information zu dem in der Registerkarte ,Leitstelle-Simulation”
(,Ubertragungsformat” s. 46) gewahlten Format angezeigt.

Modul-ID — Zeichenfolge, die der Leitstelle festzustellen ermdglicht, woher die Ereignisse

gesendet werden. Bei dem Format Contact ID besteht die Nummer aus 4 hexadezimalen
Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F). Beim Format SIA besteht die Zeichenfolge

aus 6 hexadezimalen Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F).

IP-Format / Protokoll — bei Ubertragung (iber zellulares Netzwerk oder Ethernet, geben Sie

Folgendes an:

— Format: SATEL oder SIA-IP (Norm SIA DC-09).
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— Protokoll: TCP oder UDP.

Adresse des Servers 1/2 / Port (K1)/(K2) — bei Ubertragung Uber zellulares Netzwerk und
Ethernet, geben Sie Folgendes an:

— Adresse der Leitstelle. Sie konnen die IP-Adresse oder den Domanennamen eingeben.

- Nummer des Ports zur Kommunikation zwischen dem Modul und der Leitstelle wahrend
der Ubertragung. Sie kdnnen die Werte von 0 bis 65535 eingeben.

Erweiterte

SATEL Leitst.-Schllissel — Zeichenfolge, die zum Verschlisseln von den an die Leitstelle
uber zellulares Netzwerk und Ethernet im SATEL-Format gesendeten Daten dient.
Sie kénnen bis zu 12 alphanumerische Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen)
eintragen. Wenn Sie 24 hexadezimale Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F)
eintragen mdchten, aktivieren Sie die Option ,hex”.

ETHM/GPRS-Schliissel — Zeichenfolge, die zur Identifizierung des Moduls bei Ubertragung
uber zellulares Netzwerk und Ethernet im SATEL-Format dient. Sie konnen bis zu 5
alphanumerische Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen. Wenn Sie
10 hexadezimale Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F) eintragen mochten,
aktivieren Sie die Option ,hex”.

SIA-IP-ID — Zeichenfolge, die zur Identifikation des Moduls bei der Ubertragung im Format
SIA-IP dient. Sie kdonnen bis zu 16 hexadezimale Zeichen (Ziffern oder Buchstaben
von A bis F) eintragen.

SIA-IP-Schliissel — Zeichenfolge, die zum Verschllsseln der im Format SIA-IP gesendeten
Daten dient. Sie konnen bis zu 16 alphanumerische Zeichen (Ziffern, Buchstaben und
Sonderzeichen) eintragen. Wenn Sie 32 hexadezimale Zeichen (Ziffern oder Buchstaben
von A bis F) eintragen mochten, aktivieren Sie die Option ,hex”.

Konto-Prafix (L) / Empfangernummer (R) — Zeichenfolge, die zur Identifikation des Moduls
bei der Ubertragung im Format SIA-IP dient. Die Parameter erméglichen, die Liste der
Attribute zu erweitern, dank denen das Modul identifiziert werden kann. Sie kdnnen bis zu
6 hexadezimale Zeichen eintragen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F).

Test der Verbindung mit beiden Servern — bei eingeschalteter Option wird das Modul die
Verbindung mit beiden Servern der Leitstelle testen. Die Option bezieht sich auf das
Format SIA-IP.

Kontrolle alle — bei der Ubertragung im Format SIA-IP kann in bestimmten Zeitabstéanden
eine zusatzliche Ubertragung gesendet werden, um die Verbindung mit der Leitstelle zu
kontrollieren. Sie koénnen die Anzahl von Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden
zwischen den Ubertragungen programmieren. Die Eingabe von Nullen bedeutet, dass die
zusétzliche Ubertragung nicht gesendet wird.

Server 2 libernimmt Verbindungstest vom Server 1 — wenn diese Option eingeschaltet ist
und das Modul wahrend des Verbindungstests keine Verbindung zum Server 1 der
Leitstelle herstellen kann, testet es die Verbindung zum Server 2 (gemaR den zum Testen
des Servers 1 vorgesehenen Einstellungen). Die Option bezieht sich auf das Format SIA-
IP.

Ubertragungsperiode gem. — Konfigurationsweise der Parameter ,Kontrolle alle (Server 1)
und ,Kontrolle alle (Server 2)”.

DP1 / DP2 / DP3 / DP4 — die Parameter werden automatisch gemal den Anforderungen
der Norm EN 50136-1 fur Dual Path Reporting konfiguriert.

ANDERE - die Parameter kdnnen Sie manuell konfigurieren.

Optionen bei eingeschalteter Funktion ,Test der Verbindung mit beiden Servern”
verfugbar.
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Kontrolle alle (Server 1) / Kontrolle alle (Server 2) — Anzahl von Tagen, Stunden, Minuten
und Sekunden zwischen den Verbindungstests mit Servern. Felder werden angezeigt,
wenn die Option ,Test der Verbindung mit beiden Servern” eingeschaltet wurde.

SIA-IP-Optionen
Verschliisseln — bei eingeschalteter Option werden die gesendeten Daten verschlisselt und

zusatzlich mit dem Ereigniscode werden das Datum und die Uhrzeit gesendet
(die Leitstelle kann das Datum und die Uhrzeit im Modul programmieren).

Datum und Uhrzeit senden — bei eingeschalteter Option werden mit dem Ereigniscode das
Datum und die Uhrzeit gesendet (die Leitstelle kann das Datum und die Uhrzeit im Modul
programmieren). Diese Option ist bei der ausgeschalteten Option ,Verschlisseln”
vorhanden.

MAC-Adresse senden — bei eingeschalteter Option, wenn die Ereigniscodes an die
Leitstelle Uber Ethernet gesendet werden, wird die MAC-Adresse mit dem Ereigniscode
gesendet.

SMS-Ubertragung
SMS-Ubertragung — Tel.Nr. — die Telefonnummer der Leitstelle fiir SMS-Ubertragung.

SMS-Format — Format der SMS-Nachricht fir SMS-Ubertragung. Es soll laut Anforderungen
der Leitstelle definiert werden. Das in dem Modul vorprogrammierte Format der SMS-
Nachricht entspricht den Voreinstellungen in der Leitstelle STAM-2 (Programmversion
1.2.0 oder hoher) fur das Format Contact ID.

Die Leitstelle STAM-2 und der Konverter SMET-256 unterstiitzen keine SMS-
Nachrichten im SIA-Format. Eine vom Modul im SIA-Format gesendete SMS-
Nachricht hat die Form: #ID|CODE, wobei ID eine 4- oder 6-stellige Zeichenfolge und
der CODE der empfangene Ereigniscode ist.

AUDIO-Ubertragung

Tel. Nr. 1 (K1) — Telefonnummer der Leitstelle fiir die AUDIO-Ubertragung tber den GSM-
Sprachkanal.

Tel. Nr. 2 (K2) — Telefonnummer der Leitstelle fur die AUDIO-Ubertragung tber das PSTN-
Netz. Die Ubertragung Uber das PSTN-Netz ist mdglich, wenn das Modul GSM-X-PSTN
installiert ist.

Ubertragungsprioritit

Ubertragungsprioritiat — im Falle von Misserfolg beim Senden des Ereigniscodes an die
Leitstelle durch einen Ubertragungskanal, kann das Modul einen anderen Kanal benutzen.
Sie sollen die Reihenfolge bestimmen, in welcher die verschiedenen Ubertragungskanale
benutzt werden. Das erfolgreiche Senden des Ereignisses an die Leitstelle unterbricht die
Prozedur (Ausnahme sind die Testubertragungen, wenn die Option , Testibertragung Gber
alle Kanale senden” eingeschaltet ist). Fir jeden Ubertragungskanal koénnen Sie
definieren:

K1/ K2 - bei eingeschalteter Option versucht das Modul den Ereigniscode an die Adresse
des angegebenen Servers zu senden. Wenn Sie die Ubertragung an zwei Adressen
wahlen, unterbricht erfolgreiche Ubertragung des Ereigniscodes an erste Adresse die
Prozedur. Die Ausnahme ist eine Testlbertragung, wenn die Option ,Testubertragung
uber alle Kanale senden” eingeschaltet ist. Das Modul wird dann versuchen,
den Ereigniscode an beide Server zu senden.

Zeit — maximale Zeit, in der das Modul versucht, den Ereigniscode an ausgewahlte
Adressen zu senden. Wird wahrend dieser Zeit kein Ereigniscode gesendet, wechselt
das Modul zur nachsten Adresse und dann zum nachsten Kanal von der Liste.
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Unterbrechungszeit — Zeit, fir welche, nach der Ausfuhrung des Verbindungsversuchs tber
alle vorgesehenen Ubertragungskanéle, die Ubertragung unterbrochen wird. Nach dieser
Zeit oder nach dem Auftreten eines neuen Ereignisses versucht das Modul erneut die
Verbindung mit der Leitstelle aufzunehmen. Sie kdénnen maximal 30 Minuten
(werkseitig: 1) programmieren.

Versuchanzahl — Anzahl der erfolglosen Versuche, den Ereigniscode an den flr den
gegebenen Ubertragungskanal gewahlten Server der Leitstelle zu senden, wonach das
Modul versucht, den Ereigniscode mit nachstem Kanal zu senden. Sie kdnnen
von 1 bis 100 (voreingestellt: 3) programmieren.

Das Modul benutzt nur die Ubertragungskanéle, fiir die eine Prioritét bestimmt wurde
(sie befinden sich auf der Liste, die die Reihenfolge der Verwendung von
Ubertragungskanélen bestimmt).

Bei der SMS-Ubertragung bekommt das Modul keine Bestatigung, dass die Leitstelle
Ereigniscodes empfangen hat, deswegen soll dieser Ubertragungskanal als letzter
benutzt werden.

Wechsel von einer SIM-Karte zu einer anderen erfordert Zeit (u.a. wegen
des Einloggens ins Netz), deswegen sollen zuerst alle Ubertragungskanéle, die fir
eine SIM-Karte vorhanden sind, verwendet werden.

Die Parameter ,Sperrzeit” und ,Riickzeit” (siehe: ,GSM” S. 34) beeinflussen den
Wechsel von einer SIM-Karte zu einer anderen.

Testlibertragung Uber alle Kandle senden - bei eingeschalteter Option wird die
TestUbertragung Uber alle Kanale gesendet, fur die eine Prioritat bestimmt wurde
(sie befinden sich auf der Liste, die die Reihenfolge der Verwendung von
Ubertragungskanalen bestimmt). Bei ausgeschalteter Option wird die erfolgreiche
Ubertragung des Ereigniscodes an die Leitstelle tber einen der Kanale die Prozedur
unterbrechen.

Verteilung der Modulereignisse

Bestimmen Sie, welche Ereignisse an die Leitstelle 1 und welche an die Leitstelle 2 gesendet
werden sollen. Der Ereigniscode bezuglich des Moduls wird an die Leitstelle nur dann
gesendet, wenn das dem gegebenen Ereignis entsprechende Auswabhlfeld markiert wurde.
Passen Sie die Verteilung der Ereignisse an die Weise der Ereigniscodelibersendung an, die
Sie im Feld ,Ubertragungsmodus” (siehe S. 48) gewahlt haben.

Ereigniscodes

—::':: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermoglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Fir jedes durch das Modul erzeugte Ereignis kdnnen Sie Codes in drei Formaten definieren:

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz with
parity] — geben Sie 2 Zeichen ein (Ziffern oder Buchstaben von A bis F). Der Ereigniscode
muss mit dem Code Ubereinstimmen, der flr das Ereignis an der Leitstelle programmiert
wurde.

SIA — geben Sie mit dem Code-Editor einen dem SIA-Format entsprechenden Ereigniscode
ein. Das Fenster des Code-Editors 6ffnet sich, nachdem Sie auf die Schaltflache
geklickt haben.

Contact ID — geben Sie mit dem Code-Editor einen dem CID-Format entsprechenden
Ereigniscode ein. Das Fenster des Code-Editors offnet sich, nachdem Sie auf die

Schaltflache - geklickt haben.
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8.11 Benachrichtigung

PROJEKT
(23] GERATE v Prioritat der Benachrichtigung [J Benachrichtigungsténe
k= EINGANGE REC,) Y
= AUSGANGE SMS/Push-Prafix hinzufiigen GSM-X LTE (1)
=2
7 KOMMUNIKATION Ereignis Push T T2 T3 T4 TS T6 T7 T8 SMS/Push-Nachricht pra
GSM-GATEWAY Eingang 1 Verletzu... 2: Verletzung - 3 3 3 c vp - - Eingang 1-Verletzung
. Eingang 1 Verletz.E... 3: Wiederher... - - - - - - - - Eingang 1-Verletz.Ende
==} LEITSTELLE-SIMULATION
o Eingang 2 Verletzu... 2: Verletzung - - vp - - vp - - Eingang 2-Verletzung
UBERTRAGUNG Eingang 2 Verletz.E... 3: Wiederher... - - - - - - - - Eingang 2-Verletz.Ende
Eingang 3 Verletzu... 2: Verletzung - - - - - - - - Eingang 3-Verletzung
Eingang 3 Verletz.E... 3: Wiederher... - - - - - - - - Eingang 3-Verletz.Ende
.':.: EREIGNIS-CONVERTER Eingang 4 Verletzu... 2: Verletzung - - - - - - - - Eingang 4-Verletzung
_ - aang 4\ - .\ R R R R - - R R ang 4-Vh En
& SMS/DTMF-STEUERUNG Eingang 4 VerletzE... 3: Wiederher... Eingang 4-Verletz.Ende
Eingang 5 Verletzu... 2: Verletzung - - - - - - - - Eingang 3-Verletzung
CLIP-STEUERUNG
Eingang 5 Verletz.E... 3: Wiederher... - - - - - - - - Eingang 5-Verletz.Ende
7 DATEN-WEITERLEITUNG Eingang 6 Verletzu... 2: Verletzung - - - - - - - - Eingang 6-Verletzung
Eingang 6 VerletzE... 3: Wiederher... = = = = = = = = Eingang &-Verletz.Ende
FERNAKTUALISIERUNG
Eingang 7 Verletzu... 2: Verletzung - - - - - - - - Eingang 7-Verletzung
loT Eingang 7 VerletzE... 3: Wiederher... = = = = = = = = Eingang 7-Verletz.Ende
Eingang & Verletzu... 2: Verletzung - - - - - - - - Eingang &-Verletzung
BENUTZER = g geng -
- Eingang & Verletz.E... 3: Wiederher... = = = = = = = = Eingang 8-Verletz.Ende
F EREIGNISSE _
= =78
Ereignis Push T T2 T3 T4 1] T6 T7 T8 SMS/Push-Nachricht Sprachmeldung
Ausgang 1 EIN 4: Ausgangst... - - - - - - - - Ausgang 1EIN
Ausgang 1 AUS 4: Ausgangst... - - - - - - - - Ausgang 1 AUS
Ausgang 2 EIN 4: Ausgangst... - - - - - - - - Ausgang 2 EIN
Ausgang 2 AUS 4: Ausgangst... - - - - - - - - Ausgang 2 AUS

Abb. 42. Registerkarte ,Benachrichtigung”.

Das Modul kann Uber Ereignisse auf folgende Weise informieren:

Sprachmeldungen — Sprachmeldungen, die fur die Benachrichtigung verwendet werden
sollen, sind im Modul mithilfe des Programms GX Soft zu speichern.

SMS/Push-Nachricht — der Inhalt der Nachrichten, die fur die Benachrichtigung verwendet
werden sollen, sind im Modul mithilfe des Programms GX Soft zu speichern.

CLIP-Service — das Modul informiert Uber das Ereignis, indem es vorprogrammierte
Telefonnummern anruft und die Verbindung nach maximal 15 Sekunden automatisch
beendet. CLIP ermdglicht eine kostenlose Benachrichtigung. Die Anzeige der
Telefonnummer des Moduls ist als Ereignisbenachrichtigung zu betrachten.

Benachrichtigung — bei eingeschalteter Option kann das Modul Uber Ereignisse bezuglich

des Moduls benachrichtigen.

Verwalten von Benachrichtigungen
Prioritait der Benachrichtigung — wenn diese Option eingeschaltet ist und die

Telefonverbindung des an den Telefonleitungsausgang angeschlossenen Gerates besteht
und das vom Modul zu meldende Ereignis eintritt, wird die Verbindung unterbrochen.
Wenn diese Option ausgeschaltet ist, erfolgt die Benachrichtigung erst nach Beendigung
der Verbindung des am Telefonleitungsausgang angeschlossenen Gerates.
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Benachrichtigungstone — wenn diese Option eingeschaltet ist, erzeugt das Modul wahrend
der Benachrichtigung Uber Ereignis alle 2 Sekunden eine Sequenz von Toénen gemaf der
folgenden Tabelle (wobei: Punkt — kurzer Ton, Strich — langer Ton).

Ereignis Sequenz von Tonen

Eingang 1-Verletzung .
Eingang 1-Verletz.Ende —
Eingang 2-Verletzung oo
Eingang 2-Verletz.Ende —e
Eingang 3-Verletzung oo
Eingang 3-Verletz.Ende —eee
Eingang 4-Verletzung oo
Eingang 4-Verletz.Ende —seee
Eingang 5-Verletzung cecee
Eingang 5-Verletz.Ende —ceeee
Eingang 6-Verletzung cesens
Eingang 6-Verletz.Ende )
Eingang 7-Verletzung cecccce
Eingang 7-Verletz.Ende )
Eingang 8-Verletzung cesecces
Eingang 8-Verletz.Ende —cescccscs
Ausgang 1 EIN o o_
Ausgang 1 AUS ——
Ausgang 2 EIN co__
Ausgang 2 AUS ———
Ausgang 3 EIN co___
Ausgang 3 AUS —e———
Ausgang 4 EIN co____
Ausgang 4 AUS —.———
Telefonleitung-Stérung ——
Telefonleitung-Stérung beendet -——=
Testubertragung -
Neues externes Ereignis ———
Problem mit Ubertragung an Leitstelle ————
Ubertragung an LeitsteleOK ~ —————
Storung der AC-Stromversorgung = ————-— .
Storung der AC-Stromversorgung beendet - —————
Akku-Storung ~  ————— .

Akku-StéorungEnde - ———————
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Verwaltung der Sprachmeldungen

Sie kénnen die Sprachmeldungen fur Ereignisse verwalten, Uber welche das Modul
informieren soll.

g

d0p klicken Sie, um das Fenster Einstellungen zu 6ffnen. Im Fenster kdnnen Sie die

Quelle auswahlen, von der die Nachrichten aufgezeichnet werden, oder einen
Sprachsynthesizer, der auf dem Computer installiert ist und mit dem der Text
verarbeitet wird.

Aus der Seite www.microsoft.com kénnen Sie den Sprachsynthesizer Microsoft
Speech Platform 11 herunterladen. Die Installation der folgenden Dateien ist
erforderlich:

— SpeechPlatformRuntime.msi (Version x86, also 32-Bit),
— MSSpeech_TTS_ xx-XX_yyyy.msi (wo xx-XX die Sprache und yyyy die Stimme ist).

Die im Modul gespeicherte Sprachmeldung kann maximal 6,82 Sekunde dauern.

S klicken Sie, um die Sprachmeldungen aus dem Modul auszulesen.

LI klicken Sie, um die Sprachmeldungen in dem Modul zu speichern.

klicken Sie, um die ausgewahlte Sprachmeldung wiederzugeben / den
Meldungsinhalt in die Sprachmeldung umzuwandeln.

—~
N klicken Sie, um eine Sprachmeldung aufzunehmen.

klicken Sie, um die Aufnahme / Wiedergabe der ausgewahlten Meldung zu
stoppen.

klicken Sie, um die Datei Typ WAV, die als Sprachmeldung flr ausgewahltes
Ereignis verwendet wird, zu importieren.

klicken Sie, um die ausgewahlte Sprachmeldung zu l6schen.

SMS-Prafix

SMS/Push-Prafix hinzufigen — bei eingeschalteter Option kénnen Sie in dem Feld daneben
ein Prafix definieren, das dem Inhalt jeder vom Modul in der SMS/Push-Benachrichtigung
gesendeten Meldung vorangehen wird. Das Prafix kann maximal 32 Zeichen (Ziffern,
Buchstaben und Sonderzeichen) enthalten.

Modulereignisse

Testiubertragung mit Modulstatus — bei eingeschalteter Option wird in der SMS-Nachricht
fur die Ereignisbenachrichtigung ,Testlbertragung” der Status des Moduls gesendet.

Zuteilung der Ereignisse

=% — Kklicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Ereignis — Beschreibung des Ereignisses.

Push - Ereigniskategorie. Sie konnen das Ereignis einer der folgenden Kategorien
zuordnen: 1. Alarm / 2: Verletzung / 3: Wiederherstellen / 4: Ausgangsteuerung /
5: Eingange sperren / 6: Diagnostik / 7: Andere / 8: Push an alle. Wenn Sie dem Ereignis
0: Ausgeschaltet zuweisen, wird das Modul keine Push-Benachrichtigungen Uber dieses
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Ereignis senden. Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Ziffer von 0 bis 8 ein oder
wahlen Sie eine Kategorie aus der Liste.

T1...T8 — Sie konnen Benachrichtigungsmethode fur die gegebene Telefonnummer wahlen
(siehe: ,Benutzer” S. 67):

0: - — keine Benachrichtigung,
1: SMS — SMS-Benachrichtigung [s],
2. CLIP — CLIP-Benachrichtigung [c],

3. Sprachmeldung (GSM) — Benachrichtigung mithilfe einer Sprachmeldung Uber
zellulares Netzwerk [vg].

4: SMS, CLIP — Benachrichtigung mittels SMS-Nachricht und CLIP [sc],

5: Sprachmeldung (PSTN) — Benachrichtigung mithilfe einer Sprachmeldung Uber das
PSTN-Netz [vp].

Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Ziffer von 0 bis 5 ein oder wahlen Sie aus der
Liste, auf welche Weise die Benachrichtigung realisiert werden soll.

SMS/Push-Nachricht — Inhalt der SMS/Push-Nachricht. Die Nachricht darf maximal 32
Zeichen lang sein.

Sprachmeldung — Inhalt der Spra(;b__meldung. Um ihn in eine Sprachmeldung umzuwandelin,

klicken Sie auf die Schaltflache _ . Siehe auch ,Verwaltung der Sprachmeldungen”.

CLIP-Benachrichtigung

_=£;: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdoglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Benutzer — Name des Benutzers (siehe: ,Benutzer” S. 67).

Versuche — Anzahl der Wiederholungen der Benachrichtigung mittels CLIP an die
Rufnummer eines bestimmten Benutzers (siehe: ,Benutzer” S. 67). Sie kdnnen von 0 bis
15 programmieren (voreingestellt: 3).

Wenn die Option ,Bestétigung” ausgeschaltet ist, dann wird das Modul nur eine
Verbindung aufnehmen, ohne Ricksicht auf die eingestellte Anzahl von
Wiederholungen.

Bestatigung — CLIP — wenn diese Option eingeschaltet ist, soll der Empfang der CLIP-
Benachrichtigung durch den gegebenen Benutzer bestatigt werden. Um den Empfang der
Benachrichtigung zu bestatigen, sollte der Benutzer den Anruf aus dem Modul nicht friiher
als 10 Sekunden und nicht spater als 20 Sekunden nach dem Hoéren des Klingeltons am
Telefon annehmen. Die Empfangsbestatigung der CLIP-Benachrichtigung fuhrt dazu,
dass das Modul diese nicht mehr wiederholt.

Bestatigung — Sprachmeldung (DTMF) — 4-stelliger Code, mit dem der Benutzer den
Empfang einer Sprachmeldung bestatigen kann. Zur Bestatigung sollte der Benutzer nach
dem Abhoren der Meldung den Code mithilfe der Telefontastatur eingeben. Durch die
Bestatigung des Empfangs der Sprachmeldung hért das Modul auf, diese zu wiederholen.

SMS - wenn diese Option eingeschaltet ist, fuhrt keine Bestatigung der CLIP-
Benachrichtigung / Sprachmeldung zum Senden einer SMS-Nachricht an die
Telefonnummer des bestimmten Benutzers mit dem fir das jeweilige Ereignis
programmierten Inhalt.

Benachrichtigung nach Bestatigung I6schen

Die Bestatigung der CLIP-Benachrichtigung / Sprachmeldung kann die Benachrichtigung der
weiteren Benutzer 16schen. Wahlen Sie die Telefonnummern aus, die nicht benachrichtigt
werden, nachdem der Benutzer den Empfang der Benachrichtigung/Meldung bestatigt hat.
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8.12 Ereignis-Converter

Das Modul kann Benutzer Uber Ereignisse informieren, die von der Alarmzentrale empfangen
werden. Die Benachrichtigungen kénnen folgenderweise erfolgen:

e SMS/Push-Benachrichtigung — der Inhalt der Nachrichten, die fur die Benachrichtigung
verwendet werden sollen, sind im Modul mithilfe des Programms GX Soft zu
programmieren.

e CLIP-Service — das Modul informiert Uber das Ereignis, indem es vorprogrammierte
Telefonnummern anruft und die Verbindung nach maximal 15 Sekunden automatisch
beendet. CLIP ermdglicht eine kostenlose Benachrichtigung. Die Anzeige der
Telefonnummer des Moduls ist als Ereignisbenachrichtigung zu betrachten.

Sie kbnnen 32 Ereignisse anzeigen, Uber welche das Modul benachrichtigen wird.

Ereignis-Converter — bei eingeschalteter Option kann das Modul Benutzer Uber Ereignisse
informieren, die von der Alarmzentrale empfangen wurden.

Ereignisdetails zur SMS hinzufiigen — bei eingeschalteter Option wird der vom Modul nach
Erhalt des Ereigniscodes gesendeten SMS-Nachricht automatisch die Nummer des
Bereichs, in dem das Ereignis stattgefunden hat, und die Nummer des Benutzers oder der
Meldelinie, die das Ereignis ausgeldst hat, hinzugefligt. Diese Option bezieht sich nur auf
Ereigniscodes im Format Contact ID.

—=:':: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

ID — ID, die dem Ereigniscode voreingestellt sein muss, damit das Modul Uber das Ereignis
benachrichtigt. FUr die Formate 4/2 oder Contact ID kénnen Sie 4 Zeichen (Ziffern oder
Buchstaben von A bis F) eingeben. Fur das SIA-Format kdnnen Sie 6 Zeichen eingeben.
Wenn Sie keine ID programmieren, unabhangig davon, welche ID dem Ereigniscode
voreingestellt wird, wird dessen Empfang das Senden einer Nachricht verursachen.

PROJEKT Ereignis-Converte
GERATE v
R

EINGANGE

EY Ngl.  Analog
AUSGANGE

1472 00
1472 00

KOMMUNIKATION 142 0

voE W o o

1472 00

GSM-GATEWAY a2 o

e} LETSTELLE-SIMULATION 1472 0o

142 00

UBERTRAGUNG 1ap 00

BENACHRICHTIGUNG 1 1472 00

1472 00
142 00

SMS/DTMF-STEUERUNG & 142 o0

1472 00
CLIP-STEUERUNG
1472 00

DATEN-WEITERLEITUNG 16 142 00

1472 00

FERNAKTUALISIERUNG
1472 00

loT 19 1472 00

1472 00
BENUTZER

~

1472 00

> » F F F F P FF P P F P PFFPPFPFPPFPFPFF &

EREIGNISSE 22 1472 00

Abb. 43. Registerkarte ,Ereignis-Converter”.

Format — Format, in dem der Ereigniscode empfangen werden muss, damit das Modul tUber
das Ereignis benachrichtigt. Sie kdnnen: 1: 4/2, 2: CID albo 3: SIA wahlen. Klicken Sie auf
das Feld und geben Sie eine Ziffer von 0 bis 3 ein oder wahlen Sie ein Format aus der
Liste.
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CODE - Ereigniscode, dessen Empfang die Benachrichtigung Uber Ereignis verursacht.
FUr das Format 4/2 geben Sie 2 Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F) ein.
Im Falle der Formate Contact ID oder SIA kénnen Sie den Code-Editor benutzen.

Um das Fenster des Code-Editors zu offnen, klicken Sie auf die Schaltflache -,
die im Feld ,Ereignis” verflgbar ist.

Ereignis — Ereignisbeschreibung. Dieses Feld bezieht sich auf die Formate SIA und
Contact ID. Es wird automatisch nach Eingabe des Ereigniscodes im Feld ,CODE”
erganzt.

L/M/B — Linien- / Modul- / Benutzernummer, die im empfangenen Code enthalten sein sollte,

damit das Modul Uber das Ereignis informiert. Dieses Feld bezieht sich auf die Formate
SIA und Contact ID.

R — diese Option bezieht sich auf das Format Contact ID. Wenn sie eingeschaltet ist, bezieht
sich der empfangene Ereigniscode auf Ende des Ereignisses/Scharfschaltung. Wenn sie
ausgeschaltet ist, bezieht sich der empfangene Code auf ein neues Ereignis.

Push — Ereigniskategorie. Sie konnen das Ereignis einer der folgenden Kategorien
zuordnen: 1: Alarm / 2: Verletzung / 3: Wiederherstellen / 4. Ausgangsteuerung /
5: Eingange sperren / 6: Diagnostik / 7: Andere / 8: Push an alle. Klicken Sie doppelt auf
das Feld oder geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 8 ein. Wenn Sie dem Ereignis
0: Ausgeschaltet zuweisen, wird das Modul keine Push-Benachrichtigungen Uber dieses
Ereignis senden. Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Ziffer von 0 bis 8 ein oder
wahlen Sie eine Kategorie aus der Liste.

T1...T8 — Sie kénnen Benachrichtigungsmethode fiir die gegebene Telefonnummer wahlen
(siehe: ,Benutzer” S. 67):

0: - — keine Benachrichtigung,

1: SMS —SMS-Benachrichtigung [s],

2: CLIP —CLIP-Benachrichtigung [c],

3: SMS, CLIP — Benachrichtigung mittels SMS-Nachricht und CLIP [sc].

Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Ziffer von 0 bis 3 ein oder wahlen Sie aus der
Liste, auf welche Weise die Benachrichtigung realisiert werden soll.

SMS/Push-Nachricht — Inhalt der SMS/Push-Benachrichtigung, die nach Empfang des
gewahlten Ereigniscodes gesendet wird. Die Nachricht darf maximal 32 Zeichen lang sein.

8.13 SMS/DTMF-Steuerung

Das Modul kann per SMS-Nachrichten, die entsprechende Steuerungsbefehle enthalten, und
mittels der Tastatur des Telefons (DTMF-Codes), von dem die Verbindung zum Modul
hergestellt wurde, gesteuert werden. Die SMS-Nachrichten sollen an die Nummer der aktuell
benutzten SIM-Karte gesendet werden.

Tel.Nr. fiir lokale Steuerung — Code, der die Funktion der lokalen DTMF-Steuerung
aktiviert. Sie kdnnen maximal 16 Ziffern eintragen. Nach Eingabe des Codes mithilfe der
Tastatur des an den Telefonleitungsausgang angeschlossenen Telefons, wird die
Steuerung des Moduls mdglich.(siehe: S. 71).

SMS-Steuerung bestatigen — bei eingeschalteter Option wird das Modul nach Erhalt einer
SMS mit Steuerungsbefehl deren Empfang bestéatigen, indem es eine SMS-Rickmeldung
mit dem Modulstatus sendet.

—=:':: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdoglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

SMS-Funktion — Funktion, die nach Empfang des Steuerungsbefehls / Steuerungscodes
aktiviert wird.
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PROJEKT 102 MG Ctariar nm hactStinan F
SMS-Steuerung bestatigel S

GERATE v

EINGANGE Ausgang 1 EIN einschalten1

. Ausgang 2 EIN einschalten2
AUSGANGE

Ausgang 3 EIN einschalten3
Ausgang 4 EIN

o Ausgang 1 AUS ausschalten1
= KOMMUNIKATION

Ausgang 2 AUS ausschalten2

GSM-GATEWAY Ausgang 3 AUS ausschalten3

1 a 5
A LEITSTELLE-SIMULATION STEEYAIATE

UsSD-Code weitergeben - SIM 1

UBERTRAGUNG USSD-Code weitergeben - SIM 2

BENACHRICHTIGUNG Neustart des Moduls

Zustand der Eingdnge/Ausgange priifen

EREIGNIS-CONVERTER o
Eingang 1 sperren sperrenl 0001

Eingang 2 sperren sperren2

Eingang 3 sperren 0000
CLIP-STEUERUNG .

Eingang 4 sperren 0000
DATEN-WEITERLEITUNG Eingang 1 entsperren entsperren’ 1mn

Eingang 2 entsperren entsperren2 0000
FERMAKTUALISIERUNG o
Eingang 3 entsperren
loT Eingang 4 entsperren
Alle Ausgange EIN
BENUTZER
Alle Ausginge AUS
EREIGNISSE Auf SIM 1 umschalten

Auf SIM 2 umschalten

Abb. 44. Registerkarte ,SMS/DTMF-Steuerung”.

SMS-Befehl — Steuerungsbefehl, dessen Versenden in einer SMS-Nachricht die gewahlte
Funktion aktiviert. Sie kénnen bis zu 16 alphanumerische Zeichen ohne Leerzeichen
eintragen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen). Fur einige Funktionen sollte die
gesendete SMS-Nachricht die folgende Form haben:

USSD-Code weitergeben — SIM 1/SIM 2 — ermdglicht z.B. den Kontostand der im Modul
installierten SIM-Karte zu Uberprifen. Die an das Modul gesendete SMS-Nachricht
sollte folgende Form haben: XXxxxx=yyyy.” oder ,JXXXXXX=Yyyy=", WO: ,XXXXXX" —
Steuerungsbefehl, ,yyyy” — USSD-Code, der von dem Anbieter des zellularen
Netzwerkes bedient wird. Das Modul wird den in der SMS enthaltenen USSD-Code
realisieren und die vom Netzanbieter erhaltene SMS-Ruckmeldung an die
Telefonnummer senden, von der der Steuerungsbefehl gesendet war.

Testubertragungsperiode dandern — ermdglicht den Zeitabstand zu programmieren, in
welchem die Testlbertragung gesendet wird. Die an das Modul gesendete SMS-
Nachricht sollte folgende Form haben: ,xxxxxx=M" oder ,XXXXXX=H:M", wo: ,XXXXXX" —
Steuerungsbefehl, ,M” — Minutenabstand zum Senden der Testubertragung, ,H:M” —
Uhrzeit (Stunde und Minuten), zu welcher einmal taglich die Ubertragung gesendet wird
(geben Sie die Universalzeit (GMT) an).

Benutzer 1...8 Tel. @andern — ermdglicht die Telefonnummer des Benutzers zu
programmieren. Die an das Modul gesendete SMS-Nachricht sollte folgende Form
haben: Xxxxxx=yyyy.” oder ,XXXXXX=yyyy=", wo: ,XxXxxxx” — Steuerungsbefehl, ,yyyy”
— neue Telefonnummer des Benutzers. Es wird empfohlen, der Telefonnummer die
Landesvorwahl (+49 fir Deutschland, +43 fur Osterreich, +41 fir die Schweiz)
voranzustellen.

Inhalt der Steuerungsbefehle soll unterschiedlich sein.
Inhalt eines Steuerungsbefehls soll sich im Inhalt keines anderen Befehls befinden.
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Es wird nicht empfohlen, die dank der USSD-Funktion verfiigbaren erweiterten
Funktionen zu verwenden, wenn in Antwort auf eingegebenen Code das Meni
préasentiert wird.

Der Steuerungsbefehl zum Senden der USSD-Codes kann zum Senden der SMS
tiber das Modul dienen. Die an das Modul gesendete SMS-Nachricht sollte folgende
Form haben: xxxxxx=Telefon:Inhalt=", wo: ,xxxxxx” — Steuerungsbefehl, ,Telefon” —
Telefonnummer, an die das Modul die SMS-Nachricht senden wird, ,Inhalt” — Inhalt
der Nachricht.

DTMF — Steuerungscode, den Sie nach der Verbindungsaufnahme mit dem Modul mithilfe
der Telefontastatur eingeben kénnen, um die gewahlte Funktion zu aktivieren. Der Code
muss aus 4 Ziffern bestehen.

Die DTMF-Téne kénnen bei der Ubersendung verformt werden, was die Steuerung
erschwert.

Die Konstruktionen von einigen Telefonen benétigen die Aktivierung der Funktion zur
Ausfiihrung der DTMF-Steuerung.

8.14 CLIP-Steuerung

Die Ausgange des Moduls kdnnen mithilfe des CLIP-Services gesteuert werden.

Beliebiges Telefon

Sie kdnnen programmieren, wie die Ausgange des Moduls mittels CLIP von einer beliebigen
Telefonnummer gesteuert werden.

Die Nummern aus der Liste ,Zusétzliche Telefonnummern” und die Telefonnummern
der Benutzer werden vom Modul nicht als beliebige Telefonnummern behandelt.

PROJEKT
BELIEBIGES TELEFON
GERATE v
=2
EINGANGE
AUSGANGE T:EIN T:EIN 3:EIN AUF ZEIT 4: UMSCHALTEN
s KOMMUNIKATION BENUTZER
=2
GSM-GATEWAY
_ LEITSTELLE-SIMULATION
T Max Mustermann 1:EIN T EIN
UBERTRAGUNG T2 Hans Meier 2: AUS 2: AUS
T3 Benutzer 3
BENACHRICHTIGUNG
T4 Benutzer 4
EREIGNIS-CONVERTER 15 Benuizer 5
T6 Benutzer 6
SMS/DTMF-STEUERUNG
v Benutzer 7
TS Benutzer 8
DATEN-WEITERLEITUNG »
ZUSATZLICHE TELEFONNUMMERN v
FERNAKTUALISIERUNG
loT
H ”
Abb. 45. Registerkarte ,CLIP-Steuerung”.

Sie kdnnen programmieren, wie die Ausgange des Moduls mittels CLIP von Telefonen der
Benutzer gesteuert werden (siehe: ,Benutzer” S. 67).
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Zusatzliche Telefonnummern

Sie kénnen programmieren, wie die Ausgange des Moduls mittels CLIP von zusatzlichen
Telefonnummern gesteuert werden.

Uber der Tabelle wird ein Suchfeld angezeigt. Wenn Sie eine Telefonnummer finden wollen:

1. Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Zeichenfolge ein, die in der Telefonnummer
oder ihrer Beschreibung enthalten sein soll.

2. Klicken Sie auf ©.. Es werden Telefonnummern angezeigt, die den Suchkriterien

entsprechen.
Wenn Sie alle Telefonnummern anzeigen wollen, klicken Sie im Suchfeld auf = (die in
das Feld eingegebenen Zeichen werden geldscht).

Sie konnen die Daten in der Tabelle sortieren. Wenn Sie auf den Kopf der ausgewahlten
Spalte klicken (z.B. ,Telefonnummer”), wird die Tabelle nach den Daten in dieser Spalte
sortiert. Im Spaltenkopf wird ein Symbol angezeigt, das Uber die aktuelle Sortiermethode
informiert (‘™ — aufsteigend, ¥ - absteigend).

E[ — klicken Sie, um die ausgewahlten Telefonnummern zu I6schen.

_=;';: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Telefonnummer — Sie kdnnen 64 Telefonnummern programmieren, um die Ausgange
mittels CLIP zu steuern. Sie kdnnen die gesamte Telefonnummer (mit der Landesvorwahl,
z.B. +49 fur Deutschland, +43 fur Osterreich, +41 fiir die Schweiz) oder nur einen Teil
davon programmieren. Maximal finf Zeichen (fortlaufende Ziffern aus einem beliebigen
Teil der Nummer, einschlielllich des Zeichens ,+”) werden als Teil der Nummer
angesehen. 6 und mehr Zeichen werden vom Modul als die gesamte Telefonnummer
interpretiert.

Beschreibung* — Sie konnen eine Beschreibung der Telefonnummer eingeben.
Die Beschreibung darf maximal 32 Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen)
enthalten. Die Beschreibung wird im Modul nicht gespeichert.

Steuerung des Ausgangs

CLIP-OC1...0C4 — der Ausgang kann auf CLIP auf eine der folgenden Weisen reagieren:
0:- — CLIP steuert nicht den Ausgang.
1:EIN — CLIP schaltet den Ausgang ein.
2:AUS — CLIP schaltet den Ausgang aus.
3:EIN AUF ZEIT - CLIP schaltet den Ausgang flr eine bestimmte Zeit ein

(siehe: Parameter ,Betriebszeit” S. 39).

4:UMSCHALTEN — CLIP wird den Zustand des Ausgangs umschalten.
Wenn Sie fur einen bestimmten Ausgang (z.B. OC1) mehrere verschiedene Reaktionen
auf CLIP aus einer Telefonnummer programmieren (wenn die Nummer oder deren Tell
in mehreren Zeilen der Tabelle programmiert wird), dann wird aus dieser Nummer als
Reaktion auf CLIP der Ausgang nacheinander in jeden der programmierten Zustande

geschaltet. Die Reihenfolge des Umschaltens wird der fortlaufenden Nummerierung
aus der Telefonliste entsprechen.

CLIP startet Testubertragung — Information Uber zusatzliche Reaktion des Moduls auf
CLIP. Bei eingeschalteter Option startet das Modul zusatzlich die Testubertragung als
Reaktion auf CLIP. Die Option kann in der Registerkarte ,Hauptplatine” (siehe: ,CLIP
startet Testubertragung” S. 34).
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8.15 Daten-Weiterleitung

Das Modul kann Verbindungen zwischen der Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus (die Uber
die RS-232-Schnittstelle mit dem Modul verbunden ist) und dem Computer mit installiertem
Programm GUARDX oder DLOADX herstellen.

Kommunikation: INTEGRA — GUARDX

Serveradresse — Adresse des Computers mit dem Programm GUARDX, mit dem das Modul
(Uber die RS-232-Schnittstelle mit der Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus verbunden)
uber das TCP/IP-Protokoll (zellulares Netzwerk oder Ethernet) kommunizieren soll.
Sie kénnen entweder die IP-Adresse oder den Domanennamen eingeben.

Port — Nummer des Ports im Netz, Uber den die Kommunikation mit dem Programm
GUARDX erfolgen wird.

GUARDX-Schlussel — eine Folge von bis zu 12 alphanumerischen Zeichen (Ziffern,
Buchstaben und Sonderzeichen), die zur Datenverschlisselung wahrend der
Kommunikation mit dem Programm GUARDX dient. Das Modul wird die Verbindung nur
mit dem Programm aufnehmen, das den richtigen Schllssel verwendet.

Serveradresse aus SMS — ist die Option eingeschaltet, dann kann in der initierenden SMS-
Nachricht die Adresse des Computers mit dem Programm GUARDX und die Nummer des
Ports eingegeben werden. Wird in der Nachricht keine Adresse oder Nummer des Ports
enthalten, wird das Modul die programmierten Einstellungen verwenden.

Kommunikation: INTEGRA — DLOADX

Serveradresse — Adresse des Computers mit dem Program DLOADX, mit dem das Modul
(Uber die RS-232-Schnittstelle mit der Zentrale INTEGRA / INTEGRA Plus verbunden)
uber das TCP-IP-Protokoll (zellulares Netzwerk oder Ethernet) kommunizieren soll.
Sie kdnnen entweder die IP-Adresse oder den Domanennamen eingeben.

PROJEKT
Kommunikation: INTEGRA-GUARDX Kommunikation: INTEGRA-DLOADX
GERATE v

EINGANGE

AUSGANGE

KOMMUNIKATION [0 Serveradresse aus SMS
GSM-GATEWAY
=) LEITSTELLE-SIMULATION

UBERTRAGUNG SMS-Befehle

BENACHRICHTIGUNG
EREIGNIS-CONVERTER

SMS/DTMF-STEUERUNG NTEGRA-DLOADX Ober GPRS SIM 1 starten

NTEGRA-DLOADX ber GPRS SIM 2 starten
CLIP-STEUERUNG

NTEGRA-DLOADX Uber Ethernet starten

NTEGRA-GUARDX uber GPRS SIM 1 starten

NTEGRA-GUARDX (iber GPRS SIM 2 starten
FERMAKTUALISIERUNG

NTEGRA-GUARDX (ber Ethernet starten
loT

Abb. 46. Registerkarte ,Daten-Weiterleitung”.

Port — Nummer des Ports, Uber den die Kommunikation mit dem Programm DLOADX
erfolgen wird.
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DLOADX-Schlussel — Reihenfolge von 12 alphanumerischen Zeichen (Ziffern, Buchstaben
und Sonderzeichen), die zur Datenverschlusselung wahrend der Kommunikation mit dem
Programm DLOADX dient. Das Modul wird die Verbindung nur mit dem Programm
aufnehmen, das den richtigen Schlissel verwendet.

Ubertragungen verschliisseln — bei eingeschalteter Option wird die Dateniibertragung
zwischen dem Modul und dem Programm verschlisselt. Die Option muss eingeschaltet
sein.

Serveradresse aus SMS — ist die Option eingeschaltet, dann kann in der initierenden SMS
die Adresse des Computers mit dem Programm DLOADX und die Nummer des Ports
eingegeben werden. Wird in der Nachricht keine Adresse oder Nummer des Ports
enthalten, wird das Modul die programmierten Einstellungen verwenden.

SMS-Befehle

=% — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

SMS-Funktion — Funktion, die nach Empfang des Steuerungsbefehls aktiviert wird.
Die Funktionen dienen zur Verbindungsaufnahme zwischen der Alarmzentrale INTEGRA /
INTEGRA Plus und dem Programm DLOADX / GUARDX uber das Modul.

SMS-Befehl — Steuerungsbefehl, dessen Versenden in einer SMS-Nachricht die
Kommunikation mit dem Programm GUARDX / DLOADX mithilfe des TCP/IP-Protokolls
(zellulares Netzwerk oder Ethernet) initiilert. Sie kdonnen bis zu 16 alphanumerische
Zeichen ohne Leerzeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen.

Inhalt der Steuerungsbefehle soll unterschiedlich sein.
Inhalt eines Steuerungsbefehls soll sich im Inhalt keines anderen Befehls befinden.

In der SMS-Nachricht kénnen Sie die Adresse des Computers, mit dem sich das
Modul verbinden soll, und die Nummer des TCP-Ports, der zur Kommunikation benutzt
werden soll, eintragen.

8.16 Fernaktualisierung

Aktualisierungsserver ,UpServ’, der von Firma SATEL angeboten wird, ermdglicht die
Aktualisierung der Modulfirmware per Fernzugriff.

UpServ

Server der Aktualisierung — Adresse des Aktualisierungsservers ,UpServ”. Sie kdnnen
entweder die IP Adresse oder den Domanennamen eingeben.

Port — die Nummer des TCP-Ports, der zur Kommunikation mit dem Aktualisierungsserver
,UpServ” benutzt wird. Sie kdnnen die Werte von 0 bis 65535 eintragen (0O=ausgeschaltet).

Aktualisierung priifen — Sie kdnnen bestimmen, alle wie viele Tage das Modul prifen wird,
ob neue Firmwareversion verflgbar ist. Sie konnen von 0 bis 31 eingeben. Wenn Sie 0
eingeben, wird das Uberprufen deaktiviert.

Aktualisierung herunterladen uber - Sie kénnen den Kanal wahlen, der zum
Herunterladen der Aktualisierung vom Server verwendet wird:
GPRS - zellulares Netzwerk.
GSM-X-ETH/GPRS - Ethernet oder zellulares Netzwerk. Ethernet hat Prioritat.
Das zellulare Netzwerk wird bei fehlender Kommunikation Uber Ethernet verwendet.

GSM-X-ETH — Ethernet-Netz.
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Wenn Sie keinen Kanal auswahlen, kann die Modulfirmware nur lokal aktualisiert werden
(siehe: ,Lokale Aktualisierung” S. 76). Die Kommunikation Uber Ethernet ist moglich, wenn
das Modul GSM-X-ETH installiert ist.

— klicken Sie, um die Fernaktualisierung der Firmware zu starten.

Serveradresse zur Aktual. aus SMS - bei eingeschalteter Option kann in der SMS
Nachricht, die das Herunterladen der Firmware aus dem Server initialisiert, die Adresse
des Servers und Nummer des Ports eingegeben werden. Falls es keine Adresse oder
Portnummer in der Nachricht gibt, benutzt das Modul die programmierten Einstellungen.

Aktualisierung nach Neustart prifen — bei eingeschalteter Option wird sich das Modul
nach jedem Neustart mit dem Aktualisierungsserver verbinden, um zu prufen, ob die neue
Firmwareversion verflgbar ist.

PROJEKT
UpServ
GERATE v Server dar Aktualisie
upserver.com
EINGANGE -
AUSGANGE 20
31 - Tage
& KOMMUNIKATION Aktualisierung herunteriaden libe
GSM-X-ETH/GPRS -
GSM-GATEWAY
_ LEITSTELLE-SIMULATION Serveradresse zur Aktual. aus SMS
UBERTRAGUNG Al & ch Ne &
BEMACHRICHTIGUNG
SMS-Befehle
EREIGNIS-CONVERTER
®
SMS/DTMF-STEUERUNG
CLIP-STEUERUNG GSM-X-Firmware herunterladen downloadGSM-X
DATEN-WEITERLEITUNG GSM-X-ETH-Firmware herunterladen downloadGSM-X-ET
Aktualisierung starten updateGSM-X
Abb. 47. Registerkarte ,Fernaktualisierung”.
SMS-Befehle
—
=% - klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdglichen,

ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

SMS-Funktion — Funktion, die nach Empfang eines Steuerungsbefehls aktiviert wird.
Die Funktionen dienen zur Fernaktualisierung des Moduls.

SMS-Befehl — Steuerungsbefehl, dessen Versenden in einer SMS-Nachricht die gewahlte
Funktion aktiviert. Sie kénnen bis zu 16 alphanumerische Zeichen ohne Leerzeichen
(ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen.

Inhalt der Steuerungsbefehle soll unterschiedlich sein.
Inhalt eines Steuerungsbefehls soll sich im Inhalt keines anderen Befehls befinden.

Wenn Sie Befehle zum Starten des Firmware-Herunterladens programmieren, aber
keinen Befehl zum Starten der Firmware-Aktualisierung, wird die Aktualisierung
automatisch gestartet, nachdem das Herunterladen abgeschlossen ist.
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8.17 loT

Das Modul kann im Rahmen des Internets der Dinge (loT) betrieben werden. Dies ermdglicht
die Integration des Moduls mit anderen Systemen (z.B. Automatisierung oder
Messdatenerfassung), um von dem Modul registrierte Daten an diese Systeme zu Ubertragen
und von diesen Steuerungsbefehle fur das Modul zu empfangen. Zur Kommunikation wird
zellulares Netzwerk verwendet.

loT — bei eingeschalteter Option kann das Modul mit Geraten im Internet der Dinge (loT)
kommunizieren.

Kanal — Information Uber den zur Kommunikation verwendeten Kanal.

Protokoll — das fur die Kommunikation verwendete Protokoll. Sie kdnnen Folgendes
auswahlen: MQTT, JSON. Zusatzliche Informationen finden Sie im Kapitel ,Anhang” S. 78.

Server — Adresse des Servers, mit dem sich das Modul im Rahmen des Internets der Dinge
(IoT) verbinden soll. Sie kénnen die IP-Adresse oder den Domanennamen eingeben.

Port — Nummer des TCP-Ports, der zur Kommunikation mit dem Server benutzt wird.
Sie konnen die Werte von 1 bis 65535 eingeben.

SLL (Secure Socket Layer) benutzen — bei eingeschalteter Option wird die Kommunikation
mit dem Server verschlisselt. Wenn die Kommunikation serverseitig nicht verschllsselt
ist, sollte die Option deaktiviert werden.

MQTT
Bestimmen Sie die Parameter der Kommunikation mit dem Server fir das
Kommunikationsprotokoll MQTT.

PROJEKT -

(2] GERATE v Kana
GPRS - oot
LG EINGANGE Protoko ptionen
—= MQTT -
= AUSGANGE
serverloT
™ KOMMUNIKATION 1883
GSM-GATEWAY
=2 LEITSTELLE-SIMULATION

o MQTT Frame

UBERTRAGUNG

BEMACHRICHTIGUNG

EREIGNIS-CONVERTER

SMS/DTMF-STEUERUNG

CLIP-STEUERUNG

DATEN-WEITERLEITUNG

&
FERNAKTUALISIERUNG alling 0/ 3z
00:00:00:00 dd:hh:mm:ss

BENUTZER

EREIGNISSE

Abb. 48. Registerkarte ,l0T".
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JSON

Bestimmen Sie in welchen Zeitabstanden (Tage, Stunden, Minuten und Sekunden) das
Modul Daten an den Server im Falle des Kommunikationsprotokolls JISON senden soll.

Optionen

Immer verbunden — bei eingeschalteter Option erhalt das Modul nach dem Senden der
Daten die Verbindung zum Server bis zur nachsten Ubertragung aufrecht. Wenn die
Option ausgeschaltet ist, wartet das Modul nach dem Senden der Daten einige Sekunden
auf eine Antwort des Servers und beendet die Verbindung. Die Verbindung zum Server
wird bei der nachsten Ubertragung hergestellt. Die Zeit zwischen aufeinanderfolgenden
Ubertragungen wird im Feld ,Polling” definiert.

Nach Eingangsverletzung senden — bei eingeschalteter Option wird mit der Verletzung des
Eingangs die DatenlUbertragung gestartet.

Nach Anderung des Ausgangszustandes senden — bei eingeschalteter Option wird die
Zustandsanderung des Ausgangs die Datenubertragung starten.

Automatisches Senden von Ereignissen — bei eingeschalteter Option wird die

Datenubertragung jedes Mal gestartet, wenn ein Ereignis im Modul auftritt oder wenn das
Modul ein Ereignis von der Alarmzentrale empfangt.

Frame

Sie konnen definieren, welche Art von Daten in dem von dem Modul gesendeten Frame
enthalten sein sollen (siehe: ,Format des vom Modul gesendeten Frames” S. 78).

Zustand der Eingédnge — bei eingeschalteter Option werden im Frame Informationen Uber
den Zustand der Eingange enthalten.

Zustand der Ausgédnge — bei eingeschalteter Option werden im Frame Informationen Uber
den Zustand der Ausgange enthalten.

Gesperrte Elemente — bei eingeschalteter Option wird im Frame die Information dariber
enthalten, welche Eingange gesperrt sind.

Versorgungsspannung — bei eingeschalteter Option wird im Frame die Information Uber
den Wert der Spannung, mit der das Modul versorgt wird, enthalten.

Starke des zellularen Signals — bei eingeschalteter Option enthalt das Frame die
Information Uber den Indikatorwert der vom Modul empfangenen Signalstarke.

Betreiber des zellularen Netzwerkes — bei eingeschalteter Option enthalt das Frame das
Symbol des ausgewahlten Betreibers des zellularen Netzwerkes.

IMEI — bei eingeschalteter Option enthalt das Frame die individuelle Identifikationsnummer
des Zellulartelefons des Moduls.

Ereignisse — bei eingeschalteter Option wird im Frame der Index des neusten im
Modulspeicher (EV) abgelegten Ereignisses und die Information Uber den maximalen

Ereignis-Index (MEV) enthalten.
Durch Aktivieren / Deaktivieren der Optionen werden die im Feld ,Daten” angezeigten
Daten aktualisiert.

Daten (aktuelle Lange = [Anzahl] bytes) — Information darlber, welche Art von Daten in
dem von dem Modul gesendeten Frame enthalten sein wird (siehe: ,Format des vom
Modul gesendeten Frames” S. 78). Uber dem Feld wird die aktuelle Framegrolie
angezeigt.

Jede Datentibertragung startet den Countdown zur nédchsten zyklisch gesendeten
Ubertragung neu (Feld ,Polling”).
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8.18 Benutzer

Sie konnen Daten von 8 Benutzern eintragen. Aus der Telefonnummer des Benutzers wird
es mdoglich sein, das Modul mittels SMS-Nachricht, DTMF-Codes (siehe: S. 58),
CLIP-Services (siehe: S. 60) sowie mithilfe der GX Control App (siehe: S. 68) zu steuern.
Gleichzeitig kann das Modul Benachrichtigungen (SMS, CLIP und AUDIO) Uber Ereignisse
an die Telefonnummer des Benutzers ausfuhren (siehe: S. 53).

—=:':: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermoglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.

Benutzer — individueller Name des Benutzers (bis zu 16 Zeichen).

Telefonnummer — Telefonnummer des Benutzers. Sie kdnnen die gesamte Telefonnummer
(mit der Landesvorwahl, z.B. +49 fir Deutschland, +43 fir Osterreich, +41 fur die
Schweiz) oder nur einen Teil davon programmieren. Maximal funf Zeichen (fortlaufende
Ziffern aus einem beliebigen Teil der Nummer, einschliel3lich des Zeichens ,+”) werden als
Teil der Nummer angesehen. 6 und mehr Zeichen werden vom Modul als die gesamte
Telefonnummer interpretiert.

SMS weiterleiten — bei eingeschalteter Option werden die vom Modul empfangenen

unbekannten SMS-Nachrichten (z.B. die vom Betreiber des zellularen Netzwerkes
erhaltenen Informationen) an die Telefonnummer des Benutzers Ubersendet.

PROJEKT

GERATE v

EINGANGE T1 Max Mustermann 607620448

< I
2

AUSGANGE T2 Hans Meier 501555665

T3 Benutzer 3

O

FUNKTIONEN W T4 Benutzer 4

15 Benutzer 5

T6 Benutzer 6
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O 0o

7 Benutzer 7

[}

TS Benutzer 8

Abb. 49. Registerkarte ,Benutzer”.

8.19 Ereignisse

Bis zu 500 Ereignisse, die vom Modul generiert oder aus der Alarmzentrale empfangen
werden, kdnnen im nichtflichtigen Speicher des Moduls gespeichert werden.

Uber der Tabelle wird ein Suchfeld angezeigt. Wenn Sie ein Ereignis finden wollen:

1. Klicken Sie auf das Feld und geben Sie eine Zeichenfolge ein, die in den Informationen
Uber Ereignis (z. B. in der Ereignisbeschreibung oder im Datum dessen Auftretens)
enthalten sein soll.

2. Klicken Sie auf “*. Es werden Ereignisse angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.

[T — Klicken Sie, um den Ereignisspeicher im Modul zu l6schen.
(= — klicken Sie, um die Liste der Ereignisse zu aktualisieren.

Wenn Sie alle Ereignisse anzeigen wollen, klicken Sie im Suchfeld auf * (die in das
Feld eingegebenen Zeichen werden geldscht).

_::';: — klicken Sie, um die Tabellenoptionen anzuzeigen. Die Optionen ermdoglichen,
ausgewahlte Spalten in der Tabelle ein- und auszublenden und ihre Breite an den Inhalt
oder an die Breite des Fensters anzupassen.
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PROJEKT D\ ‘:‘ :z E:;
B GERATE v Datu
= EINGANGE 614 2022-01-18 08:42:... GX Soft verbunden
o 613 2022-01-18 08:49:.... GX Soft getrennt
— AUSGANGE 612 2022-01-18 08:49:... Ausgang 4 AUS
FUNKTIONEN W 611 2022-01-18 08:49:... Ausgang 2 AUS
610 2022-01-18 08:49:... Ausgang 3 AUS
BENUTZER
— 609 2022-01-18 08:48:.... Ausgang 4 EIN
608 2022-01-18 08:49:... Ausgang 3 EIN
607 2022-01-18 08:49:... Ausgang 2 EIN
606 2022-01-18 08:49.... Eingang 1 entsperrt
605 2022-01-18 08:49:... Eingang 2 entsperrt
604 2022-01-18 08:49:... Eingang 3 entsperrt
603 2022-01-18 08:49:... Eingang 2 gesperrt
602 2022-01-18 08:48.... Eingang 1 gesperrt
601 2022-01-18 08:49.... GX Soft verbunden
600 2022-01-18 08:17:... GX Soft getrennt

Abb. 50. Registerkarte ,Ereignisse”.

Die Daten in der Tabelle kdnnen Sie sortieren. Wenn Sie auf den Kopf der ausgewahlten
Spalte klicken (z.B. ,Datum”), wird die Tabelle nach den Daten in dieser Spalte sortiert.
Im Spaltenkopf wird ein Symbol angezeigt, das Uber die aktuelle Sortiermethode informiert
(‘™ — aufsteigend, + - absteigend).

Die Ereignisse werden in der Reihenfolge von dem jlingsten (oben) bis zum altesten (unten)
angezeigt. In den einzelnen Spalten werden folgende Informationen angezeigt:

Nr. — nachste Nummer des Ereignisses.

Datum — Datum des Auftretens des Ereignisses im Modul / der Speicherung des Ereignisses
aus der Zentrale im Modulspeicher (siehe: ,Ereignispufferung” S. 46).

Zeit — Uhrzeit des Auftretens des Ereignisses im Modul / der Speicherung des Ereignisses
aus der Zentrale im Modulspeicher (siehe: ,Ereignispufferung” S. 46).

Beschreibung — Beschreibung des Ereignisses (bei Ereignissen im Format Contact ID oder
SIA).

Quelle — Name der Quelle, die das Ereignis generiert hat.
Leitstelle 1/ Leitstelle 2 — Status der Ubertragung:
[leeres Feld] — das Ereignis wird nicht Ubertragen,
. — das Ereignis wartet auf Senden an die Leitstelle,
+ — die Testubertragung wurde an die Leitstelle gesendet,
- — das Senden der Testubertragung ist fehlgeschlagen,
* — das Senden des Ereignisses wurde abgebrochen (z.B. Ubertragung wurde deaktiviert),

[Name des Ubertragungskanals] — das Ereignis wurde an die Leitstelle liber den
gewahlten Kanal mit Erfolg Ubersendet.

9. GX Control App

Die mobile GX Control App ermdglicht die Fernbedienung des Moduls GSM-X LTE:
e Prufen des Zustands von Ein- und Ausgangen,

e Sperren / Entsperren von Eingangen,

e Steuerung der Ausgange,

e Durchsicht der Stérungen,
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e Durchsicht des Ereignisspeichers.
Zusatzlich kann die App Uber Ereignisse mittels Push-Nachrichten informieren.
Die Kommunikation zwischen der App und dem Modul ist verschlisselt.

Die Nummer des Telefons mit der GX Control App muss im Modul in der Liste von
Telefonnummern der Benutzer programmiert werden (siehe: ,Benutzer” S. 67).

Die App konnen Sie aus dem Internet-Shop ,Google play“ (Gerate mit Betriebssystem
Android) oder ,App Store” (Gerate mit Betriebssystem iOS) herunterladen.

Nach dem ersten Start der App werden Sie gefragt, ob der Zugriff auf die App mit einem
Kennwort geschutzt werden soll. Wenn Sie die Regeln fur den Zugriff auf App festlegen, wird
eine kurze Anleitung angezeigt, welche lhnen erklart, wie die Einstellungen flr die
Kommunikation mit dem Modul konfiguriert werden sollen. Fur das neue Modul kdnnen die
Einstellungen automatisch konfiguriert oder manuell eingegeben werden. Die Abb. 51 zeigt
den Bildschirm der GXControl App zur Auswahl der Konfiguration der
Kommunikationseinstellungen.

Mit QR-Code hinzufligen

Nach dem Dricken der Taste wird der QR-Code-Scanner gestartet, der das Auslesen der
Kommunikationseinstellungen aus dem QR-Code ermoglicht. (siehe: S. 31).

Wenn die Kommunikationseinstellungen auf einem Mobilgerat konfiguriert werden, kdnnen
Sie diese Einstellungen einfach auf ein anderes Mobilgerat kopieren. Es reicht den QR-Code
auf dem Gerat anzuzeigen, auf dem die Kommunikationseinstellungen bereits konfiguriert
sind, und ihn auf dem anderen Gerat auszulesen.

T-Mobile.pl @ =@ % B -~ RIF .l 98 % i 13:58

< Neues Gerat

(EaE)
o

Mit QR-Code hinzufiigen
(ER5 )

o
II= Automatisch herunterladen

Manuell hinzufiigen

Abb. 51. GX Control App (Betriebssystem Android): Wahl der Konfigurationsmethode der
Einstellungen fur neues Modul.
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TMobile.pl @ = @ @ B RN=F /98 % ) 14:00

< Neues Gerat

Name

IMEI-Nummer

ID-Nummer

Telefonnummer des Benutzers

11

< ZURUCK L WEITER >

Abb. 52. GX Control App (Betriebssystem Android): manuelle Konfiguration der Einstellungen

fir das neue Modul.

Automatisch herunterladen

Nach dem Dricken der Schaltflache wird ein Fenster angezeigt, in dem die Nummer des
Zellulartelefons des neuen Moduls einzugeben ist. Die Kommunikationseinstellungen werden
automatisch vom Modul heruntergeladen.

Manuell hinzufiigen

Nach der Beruhrung der Taste wird ein Fenster angezeigt (Abb. 52), in dem Sie Folgendes
vornehmen sollen:

den Namen des Moduls eingeben (ermdéglicht die Modulidentifikation bei Verwendung
der App),

die IMEI-Nummer des zellularen Kommunikators des Moduls (individuelle
Identifikationsnummer des Zellulartelefons) eingeben,

die ID-Nummer des Moduls (individuelle Identifikationsnummer zur Kommunikation via
Server SATEL - siehe: ,Projekt” S. 30) eingeben,

die Telefonnummer des Benutzers (die im Modul programmierte Nummer — siehe:
,Benutzer’ S. 67) eingeben,

das Icon auswahlen (erleichtert die Modulidentifikation bei Verwendung der App).
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10. Steuerung mithilfe des Telefons

GSM-X LTE @
MFV

Steuerung: R-1| T-1

MFV
CLIP I_I_I

Steuerung:
SMS
MFV
CLIP

Q)

Abb. 53. Steuerung des Moduls und der an die Modulausgange angeschlossenen Gerate.

10.1 Steuerung von dem an den Telefonleitungsausgang
angeschlossenen Telefon

Notwendige Einstellungen

e Programmieren Sie den Code zum Starten der lokalen Modulsteuerung (maximal
16 Ziffern, siehe: ,Tel.Nr. flr lokale Steuerung” S. 58).

e Programmieren Sie die DTMF-Steuerungscodes flur die einzelnen Steuerungsfunktionen
(siehe: ,DTMF” S. 60).

Steuerung

1. Nehmen Sie den Telefonhdrer ab und geben Sie Uber die Tastatur den Code zum Starten
der lokalen Modulsteuerung ein. Wenn der Code korrekt eingegeben wird, wird dies das
Modul mit 2 kurzen Ténen bestatigen.

2. Geben Sie Uber die Tastatur den Steuerungscode ein.

3. Wenn die Funktion aktiviert wird, werden Sie 2 kurze Tone horen. Wenn die Funktion
nicht aktiviert wird, werden Sie 1 langen Ton héren.

4. Soll die Steuerung fortsetzen, wiederholen Sie die Tatigkeiten aus dem 2. Punkt.
5. Hangen Sie den Horer auf, um die Steuerung zu beenden.

10.2 Steuerung von anderen Telefongeraten

10.2.1 Uber die Tastatur

Notwendige Einstellungen
e Programmieren Sie den Parameter ,Anrufzeit” (S. 32).
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e Programmieren Sie die Steuerungscodes (siehe: ,SMS/DTMF-Steuerung” S. 58).
e Bei der Einschrankung der Steuerung auf die Telefonnummern:

— die im Modul fur Benutzer eingestellt wurden (siehe: ,Benutzer” S. 67) — schalten Sie
die Option ,Benutzertelefonnummern” (S. 33) ein;

— die sich auf der Liste erlaubter Nummern befinden (siehe: ,Erlaubte Telefonnummern”
S. 46) — schalten Sie die Option ,Erlaubte Telefonnummern (GSM-Gateway)” (S. 33)
ein.

Steuerung

1. Rufen Sie die Nummer des Zellulartelefons des Moduls an.

2. Nach 2 kurzen Ténen geben Sie den 4-stelligen Steuerungscode ein.

3. Wenn die Funktion aktiviert wird, werden Sie 2 kurze Téne hdéren. Wenn die Funktion
nicht aktiviert wird, werden Sie 1 langen Ton horen.

Bei der Eingabe eines falschen Steuerungscodes driicken Sie die Taste [x] oder [#]
und geben Sie den Code wieder ein. Dreimalige Eingabe eines falschen Codes wird
die Verbindung mit dem Modul abbrechen.

4. Geben Sie die weiteren Steuerungscodes ein oder beenden Sie die Verbindung.
10.2.2 Mittels einer SMS-Nachricht

Notwendige Einstellungen
¢ Programmieren Sie die Steuerungsbefehle (siehe: Kapitel ,SMS/DTMF-Steuerung” S. 58).
e Bei der Einschrankung der Steuerung auf die Telefonnummern:

— die im Modul fur Benutzer eingestellt wurden (siehe: ,Benutzer” S. 67) — schalten Sie
die Option ,Benutzertelefonnummern” (S. 33) ein;

— die sich auf der Liste erlaubter Nummern befinden (siehe: ,Erlaubte Telefonnummern”
S. 46) — schalten Sie die Option ,Erlaubte Telefonnummern (GSM-Gateway)” (S. 33)
ein.

e Soll das Modul die Steuerung Uber SMS-Nachricht bestatigen, programmieren Sie die

Rufnummer der SMS-Mitteilungszentrale (siehe: ,SMSC-Nummer” S. 35) und schalten Sie
die Option ,SMS-Steuerung bestatigen” (S. 58) ein.

Steuerung

1. Senden Sie an die Nummer des Zellulartelefons des Moduls eine SMS-Nachricht mit dem
Steuerungsbefenhl.

Es besteht die Méglichkeit, dass der Steuerungsbefehl nur ein Teil der SMS ist, aber
er muss in den ersten 32 Zeichen enthalten werden. Dies erlaubt, im Speicher des
Telefons den Steuerungsbefehl samt Kommentar zu speichern und das Gesamte an
das Modul zu senden.

In einer SMS-Nachricht kénnen Sie mehrere Steuerungsbefehle eingeben (diese
sollten mit Leerzeichen getrennt sein).

2. Nach der Ausfiuihrung des Befehls, wenn die Option ,SMS-Steuerung bestatigen” (S. 58)
eingeschaltet wurde, wird das Modul eine SMS-Nachricht mit der Information Uber den
Modulzustand senden:

,OT=2???, IN=???7?, LT=?, SIG=?, ??:?? | ??2d??h??m, T1=?7?, T2=?7?, T3=??, T4=??,
T5=7?7?, T6="?7?, T7=2?7?, T8=2?7?
WO:
OT - Information zum Zustand der Ausgange [0 — Ausgang inaktiv; O — Ausgang aktiv].




SATEL GSM-X LTE 73

IN — Information zum Zustand der Eingange [i oder t — Eingang im Normalbetrieb;
| oder T — Eingang verletzt; b — Eingang gesperrt].

LT — Information zum Zustand der Telefonleitung [ok — Telefonleitung OK; ?? —
Telefonleitung beschadigt].

SIG — aktueller Pegel des von der Antenne empfangenen Signals [Ziffern von O bis 4].

?2?:?2? | ??2d??h??m - Information zu den Zeitabstanden, zwischen denen die
TestUbertragung gesendet wird [einmal taglich z.B. um 15:10 Uhr / alle Tage (d),
Stunden (h) und Minuten (m)].

T1...T8 — Information zu Telefonnummern der Benutzer, die im Modul programmiert
wurden.

10.2.3 Mittels CLIP
Mittels CLIP kann nur der Zustand der Ausgange gesteuert werden.

Notwendige Einstellungen
e Programmieren Sie den Parameter ,Anrufzeit” (S. 32).

e Geben Sie die Telefonnummern, Uber die die Ausgange mittels CLIP gesteuert werden
(siehe: Kapitel ,CLIP-Steuerung” S. 60).

e Bestimmen Sie, Uber welche Telefonnummern und auf welche Weise die Ausgange mittels
CLIP gesteuert werden sollen (siehe: ,CLIP-OC1...0C4” S. 61).

Steuerung

Rufen Sie die Nummer des Zellulartelefons des Moduls an und legen Sie den Horer auf,
nachdem Sie den Klingelton gehort haben. Das Modul wird den Zustand des Ausgangs
andern. Wenn im Modul die Option ,SMS mit Modulstatus auf CLIP senden” (S. 34)
eingeschaltet wurde, wird das Modul an lhre Telefonnummer eine SMS-Nachricht mit
Information Uber den Modulzustand senden.

11. Ubertragung der Ereignisse beim Betrieb mit der Zentrale
INTEGRA / INTEGRA Plus

Wenn die Alarmzentrale INTEGRA / INTEGRA Plus die Ereignisse mittels Modul GSM-X LTE
Ubertragen soll:

1. Die RS-232-Schnittstellen der Zentrale und des Moduls GSM-X LTE missen verbunden
sein.

2. Schalten Sie in der Zentrale folgende Optionen ein:
GPRS Ubertragung,
Antworten — Modem,
MFV,
Ohne Wahltontest,
Ohne Empfangstest,
Externes Modem,
Modem ISDN/GSM/ETHM.
3. Konfigurieren Sie in der Zentrale folgende Ubertragungsparameter:
Ubertragungsformat,
Serveradresse — geben Sie ein: gsm-x,
Ident.-Nummern.
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Weitere Informationen zur Konfiguration der Alarmzentralen befinden sich in den
Programmieranleitungen der Alarmzentralen.

12. Umwandlung der PAGER-Meldungen in SMS

Wenn Sie das Modul an ein Gerat anschlielen, das mit der Funktion der Sendung von
Meldungen an die PAGER-Station ausgestattet ist, dann kdnnen Sie die PAGER-Meldungen
in SMS-Nachrichten umwandeln.

1. Geben Sie die Rufnummer der SMS-Mitteilungszentrale ein, wenn diese vom
Netzbetreiber auf der SIM-Karte nicht gespeichert wurde (siehe: ,SMSC-Nummer” S. 35).

2. Programmieren Sie die Nummer der PAGER-Station (siehe: ,PAGER-Stellennummer”
S. 45).

3. Sie konnen die Vorwahl programmieren, die vor der Nummer des Zellulartelefons
angegeben wird, an welche die SMS-Nachricht gesendet werden soll (siehe: ,SMS-Prafix”
S. 46).

12.1 Betrieb mit dem Telefonwahigerat DT-1

Programmieren Sie im Telefonwahlgerat DT-1:
1. die Parameter des Signals aus der Pager-Station gemafR der Tabelle 2.

Tabelle 2. Parameter des Signals aus der Pager-Station fur das Telefonwahlgerat DT-1.

2. sonstige Parameter zur Aktivierung der PAGER-Benachrichtigung (siehe:
Bedienungsanleitung fur das Telefonwahlgerat DT-1).

13. Senden von SMS-Nachrichten uber ein an den Ausgang der
Telefonleitung angeschlossenes Telefon

Dank dem Modul kénnen Sie die SMS-Nachrichten aus einem an den Ausgang der
Telefonleitung angeschlossenen Festnetztelefon senden. Das Telefon muss die DTMF-
Signale erzeugen kénnen.

Das Modul kann in 2 Modi betrieben werden:
1. Numerischer Modus:

— nach der Betatigung einer beliebigen Telefontaste wird in der Meldung die
entsprechende Ziffer eingegeben;

— um auf den Textmodus umzuschalten, driicken Sie zweimal die Taste [+].
2. Textmodus:

— jeder Zifferntaste sind drei Buchstaben zugewiesen (Abb. 54);

— durch Dricken nur der Zifferntaste wird der mittlere Buchstabe gewahlt;

— um den ersten Buchstaben auf der Taste zu wéahlen, driicken Sie nacheinander die
Zifferntaste und [];

— um den dritten Buchstaben auf der Taste zu wéahlen, driicken Sie nacheinander die
Zifferntaste und [#];

— um das Leerzeichen einzugeben, dricken Sie die Taste [0];
— Bindestrich — drlicken Sie die Tasten [0][+], Punkt — driicken Sie die Taste [1];
— um auf den numerischen Modus umzuschalten, dricken Sie die Tasten [0] und [#].
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Nach dem Drilicken der Taste [#] im numerischen Modus wird die Nachricht gesendet.

Q.Z |[ABC|[DEF
1 2 3
GHI |[JKL |[MNO
L 5 6
PRS |[TUV | [WXY

7 8 9

* 0 #

Abb. 54. Zuweisung von alphanumerischen Zeichen auf der Telefontastatur.

Um eine SMS zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie den Hoérer des an den Ausgang der Telefonleitung angeschlossenen
Telefons ab.

2. Wahlen Sie die im Modul der Pager-Station eingestellte Nummer aus (siehe: ,PAGER-
Stellennummer” S. 45), dann die Telefonnummer, an die die SMS gesendet werden soll.
Geben Sie die Nummer mdglichst schnell ein, ohne Pausen zwischen einzelnen Ziffern.

3. Durch das Modul erzeugte zwei Tone bestatigen, dass die Nummer empfangen wurde.
Eine fehlende Bestatigung oder ein Besetztton bedeutet, dass ein Fehler beim Anwahlen
aufgetreten ist und das Verfahren muss wiederholt werden (um es zu erleichtern,
kann die Option ,Wiederholen” auf der Telefontastatur verwendet werden).

4. Geben Sie den Inhalt der Nachricht gemaR den oben erwahnten Regeln ein.

14.

Die aus dem Festnetztelefon gesendete SMS-Nachricht kann bis zu
62 alphanummerische Zeichen enthalten.

Das Auflegen des Hérers wahrend der Texteingabe unterbricht die Sendung der SMS.

Umwandlung der Nummer

Die Verbindungen kdnnen Uber das im Modul integrierte Zellulartelefon erfolgen. Dann wird
die aus einer Alarmzentrale oder aus einem Festnetztelefon empfangene Telefonnummer
noch vor dem Ubersenden an das Zellulartelefon des Moduls umgewandelt.

1. Beim Anwahlen der Nummer prift das Modul zuerst, ob ihre Ziffern mit folgenden
Nummern Ubereinstimmen:

Telefonnummer der Leitstelle (siehe: S. 47) — die Umwandlung ist nicht anwendbar,

Telefonnummer zur DTMF-Steuerung von einem lokal angeschlossenen Gerat
(siehe: S. 58) — die Umwandlung bezieht sich auf die nach der Nummer zur DTMF-
Steuerung folgenden Ziffern,

FLASH-Préfix (siehe: S. 44) — die Umwandlung bezieht sich auf die nach dem Préafix
folgenden Ziffern,

Nummer der Pager-Station (siehe: S. 45) — die Umwandlung bezieht sich auf die nach
der Nummer der Pager-Station folgenden Ziffern,
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— eine der eingestellten Ausgangsnummern (siehe: S. 46) — die Umwandlung bezieht sich
auf die nach der Ausgangsnummer folgenden Ziffern.

2. Vier Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer geht das Modul zur Umwandlung der
Nummer Uber. Das Modul prift, ob sie sich auf der Liste erlaubter Telefonnummern
befindet (siehe: S. 46). Wenn die Nummer sich auf der Liste befindet oder die Option
,Beliebige Nummern fur GSM” (S. 43) eingeschaltet ist, dann wird die Nummer fur korrekt
gehalten und das Modul realisiert die Verbindung.

15. Aktualisierung der Modulfirmware

Wéhrend der Aktualisierung der Firmware flihrt das Modul seine normalen Funktionen
nicht aus.

Speichern Sie die Moduleinstellungen, bevor Sie die Firmware aktualisieren.

15.1 Lokale Aktualisierung

1. Downloaden Sie von der Seite www.satel.eu das Programm zur Aktualisierung
der Firmware des Moduls GSM-X LTE.

2. Verbinden Sie die Buchse USB Mini-B mit dem USB-Port des Computers.
3. Starten Sie das Programm zur Aktualisierung der Modulfirmware.

4. Drucken Sie die Taste W‘?rr

5. Wenn das Fenster mit der Frage erscheint, ob die Aktualisierung weiter durchgeflihrt
werden soll, klicken Sie ,Yes”. Die Modulfirmware wird aktualisiert. Wenn das Modul
GSM-X-ETH / GSM-X-PSTN installiert ist, wird seine Firmware auch aktualisiert.

15.2 Fernaktualisierung

1. Programmieren Sie im Modul die Parameter, die die Fernaktualisierung der
Modulfirmware ermdglichen (siehe: ,Fernaktualisierung” S. 63).

2. Initialisieren Sie die Aktualisierung vom Programm GX Soft (siehe: S. 64) oder mithilfe
einer SMS-Nachricht.

15.2.1 Initialisierung der Aktualisierung mittels SMS-Nachricht

SMS-Nachrichten, die das Herunterladen und die Aktualisierung der Firmware
initialisieren, kbnnen nur aus einer autorisierten Telefonnummer gesendet werden
(siehe: ,Verifikation der Telefonnummern (SMS/DTMF-Steuerung und Antwort auf
CLIP)”S. 33).

1. Senden Sie an die Nummer der aktuell durch das Modul benutzten SIM-Karte eine SMS
mit dem Steuerungsbefehl, um das Herunterladen der Aktualisierung aus dem Server
,UpServ’ (siehe: ,SMS-Befehl” S. 64) zu initialisieren. Falls im Modul die Option
.Serveradresse zur Aktual. aus SMS” eingeschaltet ist und Sie wollen, dass das Modul
sich mit einem anderen als in den Einstellungen des Moduls vorgesehenen
Aktualisierungsserver verbindet, soll die Nachricht die folgende Form haben:
xxxx=aaaa:pp= (,xxxx” — Steuerungsbefehl; ,aaaa” — Serveradresse (IP Adresse oder
Domanenname); ,,pp” — Portnummer).

2. Wenn die neue Firmware heruntergeladen ist, informiert das Modul dartber in einer SMS-
Nachricht.

3. Senden Sie eine SMS-Nachricht mit dem Steuerungsbefehl, um die Aktualisierung der
Modulfirmware zu initialisieren (siehe: ,SMS-Befehl” S. 64). Wenn im Modul kein Befehl
zum Starten der Firmware-Aktualisierung programmiert wurde, wird die Firmware-
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Aktualisierung automatisch durch das Modul gestartet, nachdem das Herunterladen
abgeschlossen ist.

4. Wenn die Firmware aktualisiert wird, informiert das Modul dariber in einer SMS-
Nachricht.

Wenn Fehler in der Firmware des Moduls dessen Aktualisierung unméglich machen,
flihren Sie die Firmware-Aktualisierung im Starter-Modus durch (siehe: Beschreibung
der RESET-Pins S. 13).

16. Zurucksetzen auf Werkseinstellungen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Projekt ” im Programm GX Soft.

2. Klicken Sie auf ,Werkseinstellungen”. Es erscheint das Fenster mit der Frage,
ob Werkseinstellungen im Modul zuriickgesetzt werden sollen.

3. Klicken Sie auf ,Ja”.

17. Technische Daten

GSM-X LTE
ANZahl der EINQANGE ... oo 8
Anzahl der Ausgange: OC-AUSGANGE .....ccciiiiiiiieeeeeeeeee e 4
Stromversorgungsausgange.........cceevveeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeees 1
SPANNUNGSVEISOTGUING ... eeeeeeeeetiiiae e e e e e e eeeesss e e e e e e e e eesnne e e e e e s e eeennnn e e eeens 12V DC £15%
RuhestromaufnaNme ... 170 mA
Maximale Stromaufnahme ... 520 mA
OC-AUSGANGE ... et e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e enaaaas 50mA/12V DC
AUX-AUSGANG .ottt e e et e e e e e e e e e e e e 300mA/12V DC
Umweltklasse gem. ENSOL30-5......coooiiiiii Il
BetriebstemperaturbereiCh.............ooo -10...455°C
MaX. FEUCNEIGKEIL. ... .. e e e e e e e e e et e e e e e e eeeennes 93+3%
Abmessungen der Elektronikplating ..., 141 x 70 mm
Abmessungen des GENAUSES ........cccvviiiiiiiiiie e 126 x 158 x 46 mm
LT /] o | P 2699
GSM-X-ETH
RUNESTrOMAaUTNANME ... .o e e e e e eeeaees 25 mA
Maximale StromaufNanMe .........cooo i e 25 mA
Umweltklasse gem. ENSOL30-5.......ouuiiiiiiii e e e e e e e e s Il
BetriebstemperaturbereiCh.............ooo -10...455°C
Max. FEUCHEGKEIT. ... 93+3%
Abmessungen der Elektronikplating ..., 61 x 51 mm
LT ST o o PP 25¢
GSM-X-PSTN
RUNESTrOMAaUTNaANME .. ..o e et e e e eeeanes 20 mA
Maximale Stromaufnahme ... 45 mA
Umweltklasse gem. ENSOL30-5......ccooiiiiiiiiiii e e et e e e e e e e e e e e e e e e eenannnnas Il
BetriebstemperaturDereiCh..........coooe e -10...455°C

MaX. FEUCHEIGKEIL. ... .ottt e e e e e e e e tab e e e e e e eeeeenes 93+3%
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Abmessungen der Elektronikplatine.............cooovveviiiiiiii e 61 x 51 mm
T/ o | USSP 25¢g
18. Anhang

18.1 Datenformat fur das Protokoll JSON und MQTT

18.1.1 Format des vom Modul gesendeten Frames

{"IMEI":"868325024202972", "I1":1, "BI2":1, "I3":0, "I4":0, "I5":1,
"BI6":1, "I7":0, "I8":0, "Ol":1, "O2":0, "O3":1, "04":0, "RSSI":64,
"P":13692, "SP":"XY [4G]", "EV":44, "MEV":619}

IMEI — individuelle Identifikationsnummer des Zellulartelefons des Moduls.

1...18 — Zustand des Eingangs (NO [0 = unverletzt, 1 = verletzt], NC [1 = unverletzt,
0 = verletzt].

BI1...8:1 — Eingang gesperrt.

01...04 — Zustand des Ausgangs (O=ausgeschaltet, 1=eingeschaltet).

RSSI — Empfangssignalstarkeindikator in Prozent.

P — Wert der Modul-Versorgungsspannung (multipliziert mit 1000).

SP — aktuell ausgewahlter Betreiber des zellularen Netzwerkes und Typ des
Netzwerkes.

EV — Index des neusten Ereignisses, das im Modulspeicher gespeichert wurde.

MEV — maximaler Index fiur die im Modulspeicher gespeicherten Ereignisse
(Ringspeicher).

18.1.2 Frameformat zur Steuerung des Moduls

Mithilfe des Protokolls JSON und MQTT kann ein Frame mit einem Steuerungsbefehl an das
Modul gesendet werden:

"BIX":1/"BIX":0 — Eingang sperren / entsperren, wo: X = Nummer des Eingangs
von 1 bis 8.

"OX":1/"0X":0 — Ausgang einschalten / ausschalten, wo: X = Nummer des
Ausgangs von 1 bis 4.

"MOX":1/"MOX":0 — Ausgang einschalten / ausschalten und dessen Zustand

speichern, wo: X = Nummer des Ausgangs von 1 bis 4 (nach
dem Neustart des Moduls oder Storung der
Versorgungsspannung wird der Ausgang in den gespeicherten
Zustand geschaltet).

"TOX":1 — Ausgang fur die im Modul programmierte Zeit einschalten (siehe:
,Betriebszeit” S. 39), wo: X = Nummer des Ausgangs von 1 bis 4.

Der an das Modul gesendete Frame kann mehrere Steuerungsbefehle in beliebiger
Reihenfolge enthalten, z. B.:

{"MO3":0, "O2":1, ”“TO5”:1, "BI2":1}

Wo:
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"MO3":0 — dritten Ausgang ausschalten und dessen Zustand speichern,

"02":1 — zweiten Ausgang einschalten,

"TO4":1 — den vierten Ausgang fur die im Modul programmierte Zeit einschalten,
"Bl2":1 — zweiten Eingang sperren,

18.1.3 Frameformat, das Lesen der Ereignisgeschichte startet

Mithilfe des Protokolls JSON und MQTT kann an das Modul ein Frame mit einem
Steuerungsbefehl gesendet werden, welches das Lesen der im Modulspeicher abgelegten
Ereignisse starten wird. Siehe folgendes Beispiel:

{"GEV": {"EV":27, HCNT":IO, "DIR":"_H}}

WO:

GEV - Steuerungsbefehl, dessen Senden an das Modul das Lesen der Ereignisse gemaf
folgenden Parametern starten wird:
EV - Index des Ereignisses, von dem das Lesen gestartet werden soll,

CNT — Anzahl der Ereignisse, die gelesen werden sollen (die Anzahl der
gelesenen Ereignisse kann durch die Menge des im Modulspeicher
verfugbaren Speicherplatzes begrenzt sein),

DIR — Leserichtung:

- — wenn Ereignisse gelesen werden sollen, die alter sind als das
Ereignis, von dem das Lesen beginnt,

+ — wenn Ereignisse gelesen werden sollen, die neuer sind als das
Ereignis, von dem das Lesen beginnt.

Als Antwort auf den Befehl wird das Modul einen Frame mit der Ereignisliste senden, wo
fur jedes Ereignis die folgenden Informationen prasentiert werden:

EV — Ereignis-Index,
ET — Typ des Ereignisses (verbunden mit dem Feld Data),
TS — Unix-Timestamp (GMT),

DATA - Beschreibung des Ereignisses.

19.  Anderungen in der Anleitung

09/20 e Aktualisierung des Kapitelinhalts ,Einleitung” (S. 4).
¢ Aktualisierung des Kapitelinhalts ,Eigenschaften” (S. 4).
o Aktualisierung des Kapitelinhalts ,Beispiel der Anwendung des Moduls” (S. 7).
o Aktualisierung des Kapitelinhalts ,Elektronikplatine” (S. 12).

e Anderung der Beschreibung der Betriebsweise von LEDs in der Buchse RJ-45
(S.19)

e Hinzufiigung des Kapitels ,Telefonmodul GSM-X-PSTN” (S. 20).

e Anderung der Beschreibung des Feldes ,GSM-X-ETH/PSTN Firmwareversion”
(S. 31).

 Anderung der Beschreibung des Feldes ,SMSC-Nummer” (S. 35).
 Anderung der Beschreibung der Option ,GSM-X-ETH/PSTN” (S. 36).
¢ Anderung der Beschreibung der Option ,ETH/PSTN Stérung” (S. 40).
e Aktualisierung des Kapitelinhalts ,Ubertragung” (S. 48).

e Anderung der Beschreibung des Feldes ,Tel. Nr. 2 (K2)” (S. 51).
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e Anderung der Beschreibung der Felder ,T1...T8” (S. 56).
e Anderung der Beschreibung der Felder ,T1...T8” (S. 58).
e Anderung der Beschreibung des Feldes ,SMS-Befehl” (S. 59).

¢ Hinzufligung der Beschreibung des Steuerungsbefehls zur Senden von SMS-
Nachrichten tber das Modul (S. 60).

¢ Hinzufligung technischer Daten des Moduls ,GSM-X-PSTN” (S. 77).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Eigenschaften” (S. 4).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Beispiel der Anwendung des Moduls”
(S. 7).

e Anderung des Inhalts des Kapitels ,Beschreibung der Klemmen” (S. 13).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Telefonmodul GSM-X-PSTN” (S. 20).

e Hinzufligung der Information Uber erforderliche Version des Programms GX
Soft (S. 22).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Beschreibung des Programms GX Soft”
(S. 23).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Verbindungsaufnahme zwischen dem
Programm und dem Modul” (S. 29).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Projekt” (S. 30).

¢ Loschung des Kapitels ,Daten”.

¢ Hinzufiigung der Beschreibung der Option ,Polaritat” (S. 40).

e Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Kommunikation” (S. 41).

¢ Hinzufligung der Beschreibung des Parameters ,Lautstarke des GSM-
Sprachkanals” (S. 45).

e Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Ubertragung” (S. 48).

¢ Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Benachrichtigung” (S. 53).
o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Ereignis-Converter” (S. 57).
e Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,,CLIP-Steuerung” (S. 60).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Fernaktualisierung” (S. 63).
e Hinzufiigung des Kapitels ,|0T” (S. 65).

o Aktualisierung des Inhalts des Kapitels ,Ereignisse” (S. 67).

¢ Hinzufuigung des Kapitels ,Anhang” (s. 78).
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